S.C. AQUATERM AG '98 5.4

LABORATOR STATIE TRATARE AP
CERBURFENT

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 114 Eliberat in data de 22.01.2020.

Locul prelevarii:Proba de apa robinet- punct retea Piata Posada
Data prelevarii: 20.01.2020

Proba prelevata de: Duta Corina

Motivul analizei:monitorizare operationala

NT Valori }
crt. Indicatori | U.M. admise obtinute Metoda de lucru |
! 7 2 s 3 1 5 i

i t |

INDICATORT ORGANOLEPTICI

1 | Miros § Acc. Acc. SR EN 1622/2007 1
«‘ consumatorilor si | consumatorilor i
nicio modif. si nicio modif. |
anormala anormala ‘
2 Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si | consumatorilor !
nicio si nicio |
! modif.anormala | modif.anormala i
| a
INDICATORI FIZICO-CHIMICI ‘
3 Determinarea pH-ului Unit pH >6.5:<9.3 7,2 SR ISO 1052372012
B Determinarea conductivitatii (la 207)C uS /em 2500 103 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc. SR SO 7887/2002
consumatorilor si
nicio modif. |
anormala 5
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 | 0,5 SR EN ISO 7027/2001
7 | Determinarea continut de amoniu (NH.") mg /1 0.50 5 0 SR ISO 7150-1 /2001
§ | Determinarea continut de azotati (NO3") mg /1 50 | 2,67 SR ISO 7890-3/2000 |
Q| Determinrea continutului de azotiti (NO5") mg /1 0.30 0,17 SR N 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI) mg /1l 230 SR 1SO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber mg /1 0.1-0.5 0.32 SR EN ISO 7393-
1.2/2002
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 3 SR ISO 605972008
13 | Determinarea indicclui de permanganat mg /10, 5.0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Delerminarea continut de aluminiu (Al) ug /1 200 | 93 SR ISO 10366/2001
0 1 2 , 3 5 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37 UFC/ml Nicio modif. SR EN SO 6222
| anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN SO 6222
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2013
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015 |
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 7899-2:2002 |
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 141892017 |

CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 138/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii

prevazuti de lege la sectiunea “monitorizare operationala”

/Sef labora A Intocmit, biolog
i S
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Prezentul £ 3 incdreare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate Il reprodus decat ilegal.




S.C. AQUATERM AG '98 S.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENT

RAPQORT DE INCERCARE
Nr. 1499 Eliberat in data de 22.01.2020

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire din Statia de tratare Cerbureni.
Data prelevarii :20.01.2020

Probad prelevata de: Duta Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr l Valori
ert. | Indicatori UM admise obtinute Metoda de lucru |
1 2 3 4 5
i |
1 i
INDICATORI ORGANOLEPTICI |
1 | Miros Acc. SR EN 1622/2007 ,
consumatorilor si
{ nicio modif. i
i anormala |
2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si
} nicio modif.
| anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ului i Unit pH >6,3:<9,5 SR ISO 103523/2012
4 Determinarea conductivitatii (la 20")C uS /em <2500 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc. Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor st
nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 SR EN ISO 7027/2001
i Determinarea continut de amoniu (NH; ") mg /1 <(,30 SR ISO 7150-1 72001
P8 Delerminarca continut de azotati (NO3”™) mg /1 <30 SR ISO 7890-3/ 2000
1 9 Determinrea continutului de azotiti (NO;") mg/l <050 SR EN 26777 /2002
| 10 Determinarca continutului de clorun (C17) mg /] <230 SR ISO 9297/ 2001
{11 Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-0.5 0.3 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 6039/2008 |
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, <3.0 SR ENISO 8467/2001 |
14 | Determinarea continut de aluminiu (AF) ue /1 <200 SR 1SO 10366/2001 |
0 1 2 3 4 5 g
INDICATORI MICROBIOLOGICI {
15 | Numar colonii la 37°C : UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222 3
| anormala {
16 | Numar colonii la 22°C , UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222 |
{ anormala
17 | Bacterii coliforme | UFCN100mi 0 SREN ISO 9308-12015 |
18 | Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN 1SO 9308-1:2015 |
19 | Enterococi fecali { UFC/100 ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens I UFC/100 ml 0 SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZIIL: Proba de apa conforma cu Legea 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti
de lege la sectiunea “monitorizare operationala”

/ Sef laborat

CIALIST

Intocmit, biolog
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Presentuldapéto ahpincercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.
I



S.C. AQUATERM AG '98 S.A
L4BORATOR STATIE TRATARE AP4

CERBURENI

Locul prelevarii: Punct retea -Valea Danului
Data prelevarii: 27.01.2020

Probi prelevata de: Duta Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 116 Eliberat in data de 29.01.2020.

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor si | SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
2 Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio modif. | nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarca pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 7,4 SR ISO 1052372012
4 Determinarea conductivitatii (la 20")C uS /em 2500 90 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
i consumatorilor
si nicio modif.
anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 0,5 SR EN ISO 7027/2001
7 Determinarea continut de amoniu (NH; ") mg /1 0,30 0,0 SR ISO 7130-1 /72001
8 Determinarca continut de azotati (NO3™) mg /1 50 2,53 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO3 ") mg /1 0,50 0,13 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 230 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-0.3 0,37 SR EN ISO 7393-1,2/2002
12 | Determinarea duritatii totale Gr gemm h) SR ISO 605972008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5.0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al) ug /1 200 99 SR ISO 10566/2001
0 | 1 2 3 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii fa 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Enterococi fecali UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege la sectiunea ,,monitorizare operationala,,
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rcare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.




S.C. AQUATERM AG 98 S.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENT

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1513 Eliberat in data de 29.01.2020

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire din Statia de tratare Cerbureni.

Data prelevirii :27.01.2020
Proba prelevata de: Duta Corina
Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
[ 1 [ Miros Acc. SR EN 1622/2007
‘; consumatorilor si
[ i nicio modif.
7. : anormala
| |
1 |
{2 | Gust Acc. SR EN 1622/2007
i 1, con;up1atoril.<)‘r st
x : nicio modif.
; | anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pll-ului Unit pH >6.5:<9.5 SR ISO 10523/2012
[ 4 Determinarea conductivitatii (la 207)C uS /em <2500 SR EN 27888/1997
I 2 Culoare reala/aparenta Acc. Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modif. nicio modif.
5 anormala anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 SR EN ISO 7027/2001
b7 Determinarea continut de amoniu (NH, ") mg /1 <(),30 SR ISO 7130-1 /2001
8 Determinarea continut de azotati (NOs™) mg /1 <50 SR ISO 7890-3/ 2000
|9 Determinrea continutului de azotiti (NO;") mg/1 <0.50 SR EN 26777 /2002
! 10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 <250 SR ISO 9297/ 2001
11 Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber mg /1 0.1-0.5 0,5 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 6059/2008
3 | Determinarea indicelui de permanganat meg /10, <350 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al®) ug /1 <200 SR 1SO 10566/2001
i 1 2 3 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
anormala 5
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-1:2013 [
18 | Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-1:2013 1
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002

20 | Clostridium perfringens

UFC/100 ml

0

SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa conforma cu Legea 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti
de lege la sectiunea “monitorizare operationala”

I-SPECIALIST
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alizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.



S.C. AQUATERM AG '98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 118 Eliberat in data de 035.02.2020.

Locul prelevarii: Punct retea -Piata centrala
Data prelevarii: 03.02.2020.

Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
i
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. | Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor consumnatorilor st | SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
2 Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
sinicio modif. | nicio modif.
anormala | anormala |
INDICATORI FIZICO-CHIMICI ]
3 Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9.5 [ 7,1 SR ISO 1052372012 |
4 Determinarea conductivitatii (la 20)C uS /em 2500 87 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
si nicio modif.
anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 0,9 SR EN ISO 7027/2001
7 Determinarea continut de amoniu (NH, ") mg /1 0,30 0,0 SR ISO 7150-1 /2001
& | Determinarea continut de azotati (NO3™) mg/l 50 2,42 SR 1SO 7890-3/ 2000 ‘
9 Determinrea continutului de azotiti (NOy ) mg /1 0,50 0,11 SR EN 26777 /2002 1
10 | Determinarea continutului de cloruri (C1) mg /1 230 SR IS0 9297/ 2001
11 Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-0.5 0,31 SR EN ISO 7393-1,2/2002
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 5 SR ISO 603972008
3 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5.0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarca continut de aluminiu (AP ug /1 200 89 SR ISO 10566/2001
0 1 | 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222
i anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN 1SO 6222
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2013
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege la sectiunea ,monitorizare operationala,,
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Prezentul raport de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.



S.C. AQUATERM AG '98 5.4
J.ABORATOR STATIE TRATARE AP4

CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-iesire din Statia de tratare Cerbureni.
Data prelevarii :03.02.2020

Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr. 1527 Eliberat in data de 03.02.2020

Nr | Valori
crt. | Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
i 1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
i consumatorilor si | consumatorilor si
! nicio modif. nicio modif.
i anormala anormala
|2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
| consumatorilor si | Acc.
f nicio modif. consumatorilor si
anormala | picio modif.
‘ | | anormala
L INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pH-ului Unit pH >6.5:<9,5 7,0 SR ISO 10525/2012
4 Determinarca conductivitatii (Ia 207)C uS /em <2300 81 SR EN 27888/1997
{ 53 | Culoare reala/aparenta Acc. Acc. Acc. SR ENISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modit. nicio modif. nicio modif.
anormala anormala anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <5 0,5 SR EN ISO 7027/2001
7 Detenninarea continut de amoniu (NIL,) mg /1 <0.50 0,00 SR ISO 7130-1 /2001
8 Determinarea continut de azotati (NO3™) mg /1 <50 1 2,36 SR ISO 78%0-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO;") mg /I <0,30 0,09 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (C17) mg /1 <230 9,15 SR 1SO 9297/ 2001
11 DNeterminarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0,1-0,3 0,5 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /1 O, <3,0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al*) ug /1 <200 87 SR ISO 10566/2001
0 | 1 2 3 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. Nicio modif. SR EN IS0 6222
! anormala anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. Nicio modif. SR EN ISO 6222
i anormala anormala
17 \ Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
18 | Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 14189:2017

CONCLUZIIL: Proba de apa conforma cu Legea 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti
de lege la sectiunea “monitorizare operationala” .

/ S(Je;J l Va%@ Reihis
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S.C. AQUATERM AG '98 S.A

LABORATOR STATIE TRATARE APA

Locul prelevarii: Punct retea -Str. Rm. Valcea
Data prelevarii:
Proba prelevatd de: Pocnaru Magdalena

Motivul analizei: monitorizare operationala

CERBURENI

10.02.2020.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 119 Eliberat in data de 18.02.2020.

Nr | Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 + 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor st | SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
2 | Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor si | SR EN 1622/2007
| sinicio modif. | nicio modif.
| anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pH-ului Unit pH [ >6,5:<9.5 7,0 SR ISO 10523/2012
4 Determinarca conductivitatii (Ia 207)C uS /em 2500 90 SR EN 27888/1997
35 Culoare reala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
| sinicio modif.
i anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 0,5 SR EN ISO 7027/2001
7 Determinarea continut de amoniu (NH, ") mg /1 0,30 0,0 SR ISO 7130-1 /2001
8 Determinarea continut de azotati (NO3™) me /1 50 2,54 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO; ") mg /1 0,50 0,12 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI') mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarca clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-0.3 0,27 SR EN ISO 7393-1,2/2002
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 5 SR ISO 6059/2008
3 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5.0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AF) ue 1 200 94 SR ISO 10366/2001
0 1 2 3 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN 1SO 6222
g anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/mi Nicio modif SR EN ISO 6222
T anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:20135
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege 1a sectiunea ,.monitorizare operationala,,
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Prezentul raport de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.




S.C. AQUATERM 4G 98 SA
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1541 Eliberat in data de 18.02.2020

Locul prelevarii: Proba de apa rabinet-iesire din Statia de tratare Cerbureni.
Data prelevarii :10.2.2020

Proba prelevata de: Poenaru Magdalena

Motivul analizei: monitorizare operationala

| Nr | } Valori
Lert. | Indicatori U.M. | admise | obtinute Metoda de lucru
| 1 2 ‘ 3 4 5
‘ INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Miros Acc. i SR EN 162272007
l consumatorilor si
; nicio modif.
'1 | anormala
2 [ Gust Acc. SR EN 1622/2007
! consumatorilor si |
| nicio modif. |
f anormala |
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
| 3 | Determinarea pH-ulu Unit pH >6.3:<9.5 SR ISO 10323/2012
P4 Determinarca conductivitatii (la 20°)C uS /em <2500 SR IEN 27888/1997
3 | Culoare reala/aparenta Ace. Acc. ; SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor si |
nicio modif. nicio modif. |
anormala anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <5 SR EN ISO 7027/2001
7 Determinarea continut de amoniu (NH;™) i mg /1 <0,30 SR ISO 7130-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO3 ") mg /1 <30 SR ISO 7890-37 2600
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO;") | mg /1 <(3.50 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CT) mg /l <250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Clp)liber mg /1 0.1-0.5 0.5 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >5 SR ISO 603972008
13 | Deternminarea indicelui de permanganat mg /10, <3, SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al¥) ua /1 <200 SR ISO 10366/2001
0 | 1 1 2 3 | 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
| 15 | Numar colonii la 37°C ' UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
L | anormala
' 16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
| anormala
17 | Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-1:2013
18 | Escherichia coli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Enterococi fecali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens | UFC/100 ml 0 SR EN ISO 14185:2017

CONCLUZII: Proba de apa conforma cu Legea 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti
de lege 1a sectiunea “monitorizare operationala”
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Prezen u1;§ﬁ1$ LirslcT: care se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi repfédus decat ilegal
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