COD R.I-7.8.01 G -

S.C. AQUATERM AG '98 S.A
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE
Nr.1723 Eliberat in data de 13.05.2020

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire din Statia de tratare Cerbureni
Data prelevirii: 11.05.2020

s Probi prelevata de: Duta Corina

g > Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru ‘,
1 2 3 7] 5 1
INDICATORI ORGANOLEPTICI |
|
1 | Miros Acc. SR EN 162272007 Jl
consumatorilor si |
nicio modif. l
anormala !
| =
-
Gust Acc SR EN 1622/2007 | e
consunmlorilor si !
nicio modif. | 3
anormala { |
INDICATORI FIZICO-CHIMICI k2
| 3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 SR ISO 10523/2012
el Determinarea conductivitatii (la 20")C uS /em <2500 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc. Acc. SR EN ISO 788772002
e consumatorilor si | consumatorilor si S
nicio modif. nicio modif.
= anormala anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <5 SR EN SO 702772001
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,") mg /1 <0,50 SR ISO 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO5") mg /1 <50 SR ISO 7890-3/2000 |
| Determinrea continutului de azotiti (NO;") mg /1 <0,50 SR EN 26777 2002 | =
Determinarea continutului de cloruri (CI') mg /1 <230 SR 1SO 9297/ 2001 | ‘
| Determinarea clorului rezidual (Cl;)liber mg /1 0,1-0,5 0,5 SR ENISO 739322018 | e
| Determinarea duritatii totale Gr germ >5 SR 1SO 6059/2008 g
| Determinarea indicelni de permanganat mg /10, <50 SR EN ISO 8467/2001 =
; Detmmmma oonumnde almmmu (Al’) ng/l <200 SRISO 105662001 | =
; l 2 3 4 5 ﬁ
Sk INDICATOR! MICROBIOLOGICI &
mm“ar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
SiE anormala
UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
anormala
UFC/100m! 0 SR EN ISO 9308-1:2015
UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
T UFC/100ml 0 SR EN 1SO 7899-2:2002
1 OFC/100 ml 0 SR EN ISO 1418922017 &
£
i

12



{

5/18/2020 Bu mu I

CODR.I1-7.801

S.C. AQUATERM AG '98S.4
1ABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 134 Eliberat indatade 13.05.2020.
Locul prelevirii: Punct retea Valea Tasului
Data prelevirii: 11.05.2020
: Proba prelevata de: Duta Corina
. & Motivul analizei: monitorizare operationala
Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute
1 2 3 4
INDICATORI ORGANOLEPTICI AL 2
1 Miros 3E Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si consumatorilor
nicto modif. st nicio modif.
anormala anormala
2 | Gust Acc. Acc SR EN 16222007
consumatorilor st | consumatorilor
nicio SI nICio
modif anormala | modif anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 7,10 SR ISO 10523/2012
4 | Determinarea conductivitatii (la 207)C uS /cm 2500 88,9 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc. SR ISO 7887/2002 |
consumatorilor si
nicio modif. &
i anormala B
‘Determinarea turbiditatii FNU <5 3.8 SR EN I1SO 7027/2001
- Determinarea continut de amoniu (NH, ') mg /1 0.50 0,00 SR ISO 7150-1 /2001 =
| Determinarea continut de azotati (NO3") mg /1 50 325 SR 1SO 7890-3/ 2000
Determinrea continutului de azotiti (NO,") mg /1 0,50 0,12 SR EN 26777 /2002 .
| Determinarea continutului de cloruri (CI) mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001 =
| Determinarea clorului rezidual (Cl)liber mg /1 0,1-0,5 0,34 SR EN ISO 7393-
1,2/2002 =
Gr germ 5 SR 18O 60592008 =
mg/l O, 5,0 1,63 SR EN ISO 8467/2001
pg/l 200 94 SR ISO 10566/2001 >
2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI B
UFC/ml Nicio modif. SR EN IS0 6222
anormala
UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
anormala
UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017

Legea 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti

Intoc}xﬁ'tk.giolog B:%
la proba analizata si nu poate fi s decat ilegal. -

Trimis din Yahoo Mail pe Android
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