. AQUATERM AG 98 S.
L 11301c {TOR STATIE TR4T 1RF APA

CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr.1737 Eliberat in data de 20.05.2020

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire din Statia de tratare Cerbureni
Data prelevirii : 18.05.2020
Probi prelevati de: Duta Corina

Woitou] analisets manitorizare onerationala

CODRI 780!

Nr
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 -
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros 7 Acc SR EN 1622/2007
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor st
nicio modif.
anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pH-ului Unit pH >6,5 :<9,5 SR ISO 10523/2012
4 Determinarea conductivitatii (la 207)C uS /em <2500 SR EN 27888/1997
3 Culoare reala/aparenta Acc. Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <5 SR EN ISO 7027/2001
7/ Determinarea continut de amoniu (NH,") mg /1 <0,50 SR ISO 7150-1 /2001
8 Determinarea continut de azotati (NO3") mg /1 <50 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO;") mg /1 <0,50 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 <250 SR ISO 9297/ 2001
11| Determinarea clorului rezidual (Clz)liber mg /1 0,1-0.5 0,5 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 60592008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, <5,0 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AI*) ug /1 <200 SR 1SO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/mi Nicio modif. SR EN ISO 6222
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN 1SO 6222
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-1:2015
18 | Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2013
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SR EN ISO 14189:2017

de lege 1a sectiunea *

)
/ SeflabN e LS

RINA

030

CONCLUZIL: Proba de apa conforma cu Lege
nitorizare operationala

“

ntul raport de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate

2 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti

Intocmit, biolog

fi reprodus ;Iecat ilegal.
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S.C. AQUATERM AG 98 S.A ;
1 ABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI

20

Data prelevarii : 18.05.2020
Proba prelevata de: Duta Corina
Motivul analizei: monitorizare operationala

Buletine analiza, saptamana 3, luna mai 2020.

TR RIS SRR RN

Locul prelevarii: Punct retea Strada Ramnicu Valcea

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 135 Eliberat in data de 20.05.2020.

S AR SR v st s 27 DR T R

COD RI1.-7.8.01

NE | Valori . |
crt. Indicatori __admisc obtinute Metoda de lucru
) R 1 3
3 I INDICATORI ORGANOLEPTICI |
] L e ’““""’TF"‘ Acc. Acc. SR EN 1622/2007 |
} - Mifoe /T consumatorilor si | consumatorilor \
i nicio modif si nicio modif.
e anormala anormala {
i \
L5 o
25 7 | Gust e e A Acc. SR EN 1622/2007 !
545 consumatorilor si | consumatorilor
! @ nicio 51 nicio
i 5 modif.anormala | modif.anormala
2
e INDICATORI FIZICO-CHIMIC I |
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 7,10 [ SRISO 10523/2012 =)
3 3| Determinarca conductivitatii (la 20)C us /cm 2500 1074 [ SREN2788871997 |
; 5 | Culoare reala/aparenta Acc. SR ISO 7887/2002 |
E-:- consumatorilor si ‘
nicio modif. i
anormala J
6 | Determinarea turbiditatii FNU <5 4,0 SR EN 1SO 702772001 |
7 Determinarea continut de amoniu (NH, ") mg /1 0,50 0,00 SRISO 7150-1 /2001 |
T8 | Determinarca continut de azotati (NO3") mg /1 50 3,25 SR ISO 7890-3/ 20004_‘3
E 9 | Determinrea continutului de azotiti (NO2") mg /I 0.50 0,16 SR EN 26777 /2002
B 10 | Determinarea continutului de cloruri (C') mg /l 250 SR 1SO 9297/ 2001 |
;’ | 11 | Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-0,5 0,40 SR EN ISO 7393- !1
= 1,2/2002 s
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 5 SR IS0 6059/2008 )
713 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5.0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarca continut de aluminiu (Al) ug/l 200 94 SR ISO 10366/2001
0 | 1 2 3 4 5 S5l
INDICATORI MICROBIOLOGICI e
= 15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. SR EN [SO 6222 J
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN 1SO 6222 i
anormala 4\
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1:2013 J‘
18 | Escherichia coli UFC/100 mi 0 0 SR EN 1ISO 9308-1:20i\
19 | Enterococi fecali St UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 789922002 |
20 | Clostridium perfringens = UFC/100ml | 0 0 SREN ISO 14189:2017_|

i/éJlANU CORINA

d
i
{

Trimis din Yahoo Mail pe Android

CONCLUZII: Proba de apa conforma cu Legea 458/2002 cu modificari
de lege la sectiunea > monitorizare operationala

le ulterioare pentru indicatorii prevazuti

Hief DIphirgis Intocmit, biolog
5- 480030 | éh
ul raport de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.
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S.C. AQUATERM AG '98 S.A
TABORATOR STATIE TRATARE APA

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-

CERBURENT

Data prelevirii : 25.05.2020
Proba prelevata de: Duta Corina
Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARE

Nr.1751 Eliberat in data de 27.05.2020

iesire din Statia de tratare Cerbureni

COD R.1.-7.8.01

Nr Valori 4{ ‘
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 3
INDICATORT ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
—
2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICT
3 Determinarca pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 SR ISO 10523/2012
4 Determinarea conductivitatii (1;20')(3 uS /em <2500 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc. Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 SR EN ISO 7027/2001
7 Determinarea continut de amoniu (NIy) mg /1 <0,30 SR ISO 7150-1 /2001 |
8 Determinarea continut de azotati (NOz") mg /1 <50 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NOz7) mg /1 <(),30 SR EN 26777 12002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CT7) mg /1 <230 SR ISO 9297/ 2001
11 Determinarea clorului rezidual (Cla)liber mg /1 0,1-0.5 0,5 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR 1SO 60392008 Al}
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, <50 SR EN I1SO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al) ug /1 <200 SR ISO 103566/2001
0 1 2 3 4 5 ]
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN 1SO 6222
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-1:2015
18 Escherichia coli UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-1:2015
D«) Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 7899-2:2002
| 20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SR ENISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa conforma cu Lege

de lege la sectiunea *’ monitorizare operationala **

EClALlST\

2 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti

Intocmit, biolog

d8pesh sincercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.



S.C. AQUATERM AG '98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENT

Locul prelevarii: Punct retea Valea Danului
Data prelevarii: 25.05.2020

Proba prelevata de: Duta Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 136 Eliberat in data de 27.05.2020.

CODRI.-7.8.01

Nr Valori ﬁ
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru |
1 2 3 4 5 5
<
INDICATORI ORGANOLEPTICI ‘
1 | Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si | consumatorilor ’\
nicio modif. si nicio modif. 1
anormala anormala ;
2 Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si | consumatorilor
nicio S1 n1Cio }
modif.anormala | modif.anormala |
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 7,50 SR ISO 10523/2012
4 Determinarea conductivitatii (la 207)C uS /cm 2500 150,7 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc. SR 180 7887/2002
consumatorilor si Acc.
nicio modif. consumatorilor
anormala si nicio modif.
anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <3 3,5 SR N ISO 7027/2001
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,") mg /1 0.50 0,00 SR ISO 7130-1 /2001
% | Determinarea continut de azotati (NO3) mg /1 30 3,05 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO»") mg /1 0.50 0,20 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl;)liber mg /1 0.1-0.5 0,34 SR EN ISO 7393-
1,2/2002
12 | Determinarca duritatii totale Gr germ S SR ISO 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5.0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AF) ng /1 200 177 SR ISO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/mi Nicio modif. SR EN ISO 6222
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR FN 1SO 6222
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa conforma cu Legea 458/2002 cu mo

de lege la sectiunea ¢’ monitorizare operationala ¢

‘\ rJtANG‘C'BRﬁ\iK'J'

i PHE ChiTRiS
[ woorriraig

“Prezentul raport de incercare se refer

Inmf@@ilog

a exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.

dificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti



