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Va comunicam ca in urma determinarilor de laborator ¢fectuate din probele de apa recoltate in ziua de

25.02.2020, din Municipiul CURTEA de ARGES, JUDET ARGES , a rezultat ca :
VALORILE PARAMETRILOR ANALIZATI SE INCADREAZA IN VALORILE STABILITE PRIN LEGEA

458/2002( x), CU MODIFICARILE ULTERIOARE.

- Va atentionam ca aveti obligatia asigurarii dezinfectiei apei distribuita populatiei, in
conformitate cu prevederile art.24,alin.(6)din Ordinului M.S. nr.119/2014, cu modificarile
ulterioare ” si a Ord. M.S.nr.275/2012 , privind aprobatea “ punerii pe piata a produselor,
materialelor , substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu

apa potabila”.

Pentru dezinfectarea apei potabile se vor utiliza doar produse biocide avizate/autorizate(
TIPUL DE PRODUS 5), motiv pentru care trebuie verificate permanent informatiile din
Registrul National al Produselor Biocide furnizate pe site-ul Ministerului Sanatatii la , Directia
Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica.
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Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:
Fax: 2482216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

avteshtal pentg
INCERC ARE

a0
CAT DE ACREDITARE
Ll #i6

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Nr. 1073, data 25-02-2020

Data si ora receptiei: 25-02-2020 14:32

Produs analizat:

APA POTABILA BAZIN

Prelevat de DR.BUCUR MIOARA
Locul recoltarii: BAZIN CERBURENI
Client:SC, AQUATERM AG 98,,SA
Data efectuarii analizei: 25-02-2020
Data eliberarii rezultatului: 28-02-2020
Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf.
REZ M. i

Parametrul ULTAT LEGEA 45812002 (R) um Metoda de analiza

P SREN IS0 9308-1 2015, SR EN 130
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml UF%?OO Rt sy

iohia eoli / SREN 150 9308-1 2015 SR ENISO |
Escherichia coli 0 UFC/ 100 mi 0 UFC/ 100mI UF({;T 00 | 35081 20151 2017
Enterocodi intestinali 0 UFC/ 100 mi 0 UFC/100 mi UFC/100 |SReENisoaee-22002

ml

* - Analize neacreditate

Intocmit buletin
Bioch.pr. Otineanu Qtilia

Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
At miont Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
v :
Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publicd Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie
, Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel..0248224015
Fax: 02482164 84

acreditat pentru
NCERCARE

2
R ak
SR EN ISO/CEI 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1816

Data si ora receptiei: 25-02-2020 14:12

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de As. latagan Stelian,ig med FP nr.77
Locul recoltarii: bazin Cerbureni

BULETIN DE ANALIZA NR. 4939
Indicatori fizico - chimici

Data efectuarii analizei: 25-02-2020
Eliberat la data de: 02-03-2020 07:40

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

Valoare Valori admise conf. .
Parametru determinata Legii 458/ 2002(R) U.M. Metoda de analiza
minima maxima
1 Clor rezidual liber 0.60 0,1 05 mg/l SREN 130 7303-212018
2 Clor rezidual total 0.70 mg/l SR EN 1O 7393-212018

Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A . echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)
* - incercarile marcate sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii sulimentare consultati www.renar.rolro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie:

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/Ed. sept.2019 / Rev.

Exemplar nr.1
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Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:
Fax: 2482216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE

PUBLICA

acrecital pentiu
TNCERCARE

<fus§7,.\\
RE A% )
SREN I30/CE! 17025 2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Ligls

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Nr. 1074, data 25-02-2020

Data si ora receptiei: 25-02-2020 14:34

Produs analizat:

APA POTABILA RETEA

Prelevat de DR.BUCUR MIOARA
Locul recoltarii: RETEA CERBURENI, LICEUL TEH. C.DOBRESCU
Client:SC, AQUATERM AG 98,,SA
Data efectuarii analizei: 25-02-2020
Data eliberarii rezultatului: 28-02-2020
Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf.
R LTAT M. i

Parametrul EZU LEGEA 458/2002 (R) u.m Metoda de analiza

—— SR EN IS0 9308-1:2015; SR EN 15O
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 mi UF%/:OO Ralplte S

ichi i SR ENISO 9308-1.2015; SR EN ISO --------
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 m! UF%WO 9308-1:2015/A1 2(1)17
Enterococi intestinali 0 UFC/100 ml 0 UFCH00 mi UFC/100 | SR ENISO 7695-2 2002

ml

* - Analize neacreditate

Sl \
Validat medic laborator \/\\r\?} 3&0‘ Intocmit buletin
‘(((,;‘OO\& Bioch.pr. Otineanu Otilia
< Nej
«\39 .
AT
O 8%

Nota: e? U
Dec laratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Averti t Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

vertisment:

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-05 /Ed..09.2019 /Rev.0

Exemplar nr.1
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Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie
, Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel..0248224015
Fax: 02482164 84

acreditat pentru
INCERCARE

PR

ROM AT

Renar

SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1816

BULETIN DE ANALIZA NR. 4940
Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 25-02-2020 14:13 Data efectuarii analizei: 25-02-2020
Produs analizat: apa potabila Eliberat la data de: 02-03-2020 07:41
Prelevat de As. latagan Stelian,ig med FP nr.77 Starea probei la primire corespunzatoare
Locul recoltarii: retea Cerbureni-liceul tehn,C .Dobrescu Motivul analizei: monitorizare audit
Client:SC AQUATERM AG'98 SA
Val i A
Parametru d G;:,":E:m ‘If:;iﬂ G:?;;:&;’;‘ U.M. Metoda de analiza
minima maxima
1 Clor rezidual liber 0.50 0,10 05 mg/l SR ENISO 7393-2/2018
2 Clor rezidual total 0.60 mg/l SRENISO 738322018
Responsabjl analiza Validat medic labotator
o _
MRS, 3> i
god n

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* . echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)
* - incercarile marcate sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii sulimentare consultati www.renar.roro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Esta interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09 / Ed. sept.2019 / Rev. Exemplar nr.1
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Directia de Sanatate Publica Arges

acpedital pentiv

Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.: esscars
T Fax: 2482216484, e-mail (Q;g; ‘)
D‘“% P LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE SRW;;_T;';M_,, -
# P U B l_l CA -:‘ERTIFllL’:\TjZ‘{(.C'F‘.EDITé.RE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 1073, data 25-02-2020

Data si ora receptiei: 25-02-2020 14:32
Produs analizat: APA POTABILA BAZIN
Prelevat de DR.BUCUR MIOARA

Locul recoltarii; BAZIN CERBURENI
Client:SC,,AQUATERM AG 98,,SA

Data efectuarii analizei: 25-02-2020

Data eliberarii rezultatului: 28-02-2020
Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf. .

Parametrul REZULTAT LEGEA 4582002 (R) U.m. Metoda de analiza

T anli SRENISO 9308-12015. SR EN 150
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml UF%T O i N

Y —— SRENISO 930812015 SRENISO
Escherichia coli 0 UFC/ 100 mi 0 UFC/ 100ml UF%WO 930&1|2015u\1 it N1
Enterococi intestinali 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml UFC/100 [SRENSO 7882200

ml

* - Analize neacreditate

A\
W
\ Al ‘_0‘
; - 0?' afgot®
Validat medic Iabo{\lsﬁ) oS \3‘0%5, Intocmit buletin
2 N . . »
Qb v Bioch.pr. Otineanu Otilia
N
Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se referd numai la proba supusa analizei.
. Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
Avertisment:

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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