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FAX: 0248 /722383

Va comunicam ca in urma determinarilor de laborator efectuate din probele de apa recoltate in ziua de

14.04.2020, din Municipiul CURTEA de ARGES, JUDET ARGES , a rezultat ca :
= VALORILE PARAMETRILOR ANALIZATI SE INCADREAZA IN VALORILE STABILITE PRIN LEGEA
458/2002( r), CU MODIFICARILE ULTERIOARE.

- Va reamintim ca aveti obligatia asigurarii dezinfectiei apei distribuita populatiei, in
conformitate cu prevederile art.24,alin.(6)din Ordinului M.S. nr.119/2014, cu modificarile
ulterioare ” si a Ord. M.S.nr.275/2012 , privind aprobarea “ punerii pe piata a produselor,
materialelor , substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu
apa potabila”.

Pentru dezinfectarea apei potabile se vor utiliza doar produse biocide avizate/autorizate(
TIPUL DE PRODUS 5), motiv pentru care trebuie verificate permanent informatiile din
Registrul National al Produselor Biocide furnizate pe site-ul Ministerului Sanatatii la, Directia
Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica.

TRANSMITEM prin posta:
Buletinele de analize efectuate pe probele de apa recoltate
Factura nr.14041/21.04.2020

Coordonator Comp.
Dr. Sorina Popescu
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Intocmit si redactat- dr. M. Bucur L// ﬁ/[(,(



Directia de Sanéatate Publica Arges

SN Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.: “omonm
kool Fax: 2482216484, e-mail )
D P LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE TSR

i PUBLICA CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1816

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 1651, data 14-04-2020

Data si ora receptiei: 14-04-2020 12:59

Produs analizat: APA POTABILA (APA BAZIN )
Prelevat de AS.|G. IATAGAN STELIAN /FP 118

Locul recoltarii: BAZIN CERBUREN!I

Client:SC AQUATERM AG '98 SA CURTEA DE ARGES
Data efectuarii analizei: 14-04-2020

Data eliberarii rezultatului: 21-04-2020

Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf. .

Parametrul REZULTAT LEGEA 45812002 (R) U.M. Metoda de analiza
Numar unitayi formatoare de colonii 1 UFC/ ml Nicio modificare anormala UFC/m| | SRENISO 6222:2004
(UFC) la22°C
Numar unitéti formatoare de colonii 0 UFC/ ml Nicio modificare ancrmala UFC/m| |SRENO 82222004
(UFC) la37°C

i i SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 1SO
Eadlonl ecATuime oura e m OURCATR i UF(;:ROO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/ 100ml Uan/I1 00 [ SREx150 08 4201k SR EN 160
Enterococi intestinali 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml UFC/100 | SR ENISO 7899-2:2002

mi

Clostridium perfringens (inclusiv spori) 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml 100 i, || SRENEOIA1S8.207

* - Analize neacreditate

" Intocmit buletin
Bioch.pr. Otineanu Otilia

Validat medic laborator

Nota:
Declaratie:  Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Fo— Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanétate Publicd Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie
, Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015
Fax: 02482164 84

acreditat pentru
INCERCARE

w _7“>
RE AR
SR EN ISO/CEI 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1816

Data si ora receptiei: 14-04-2020 13:11

BULETIN DE ANALIZA NR. 5196
Indicatori fizico - chimici
Data efectuarii analizei: 14-04-2020

Produs analizat; apa potabila Eliberat la data de: 15-04-2020 11:02
Prelevat de As. latagan Stelian,lg med FP nr.118 Starea probei la primire corespunzatoare
Locul recoltarii: bazin Cerbureni Motivul analizei: monitorizare audit
Client:SC AQUATERM AG'98 SA
Valoare Valori admise conf. .
:rrt Parametru Aotaeiits Legii 458/ 2002(R) u.m. Metoda de analiza
minima maxima
1 | Nitrati * <0,05 50 mg/l NO3 SR EN ISO 7890-3/2000
2 | Amoniu <0,05 05 mg/l NH4 SRENISO 7150
3| Aluminiu * <10,0 200 Hofl SR EN IS0 1202012008
4 [Clor rezidual liber * 0,60 0,1 05 mg/ SREN IS0 7393-2/2018
5 [ Clor rezidual total * 0,70 mg/! SREN S0 7393-2:2018
Respo Validat medic Ia&qﬂor
v
OF S o
© d\c\‘“\' 5
N\\.‘- CO

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A

= echivalent

cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

* «incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii sulimentare consultati www.renar.ro/roloec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza
Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publica Arges

Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.: mé‘%‘lﬁ”
Fax; 2482216484, e-mail ( ;’w \; ‘)
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE N
PU B L| C A CERTIFICAT L?le;cnrmmns

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 1652, data 14-04-2020

Data si ora receptiei: 14-04-2020 13:01

Produs analizat: APA POTABILA (APA RETEA)

Prelevat de AS.IG. IATAGAN STELIAN /FP 118

Locul recoltarii: RETEA CERBURENI ;CONSUMATOR PIATA CENTRALA ARGES CURTEA DE ARGES
Client:SC AQUATERM AG '98 SA CURTEA DE ARGES

Data efectuarii analizei: 14-04-2020

Data eliberarii rezultatului: 21-04-2020

Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf.
Parametrul REZULTAT LEGEA 458/2002 (R) U.M. Metoda de analiza
Numar unitatj formatoare de colonii 0 UFC/ml nicio modificare anormala UFCim| [SeENBo0zz2004
(UFC) la22°C
Numar unitati formatoare de colonii 1 UFC/mi nicio modificare anormala UEGH] |98 EYA0REEN
(UFC) la37°C
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/M00 ml UF(;T (0| SEEN QS LR SR en IS0
i Bperfated oUFGrom | UFCHO [
Enterococi intestinali 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml UFC/100 | SR ENISO 7898-2:2002
ml
Clostridium perfringens (inclusiv spori) 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml 100 m| |SRENISO14180:2017
* - Analize neacreditate \§V’
Wv &
\ d\’b‘o@"
L N
Validat medic laborator ‘\\)0{,@, e D?;b Intocmit buletin
cA @\é@ &N Bioch.pr. Otineanu Otilia
b “\ke\’ (JO

Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se referd numai la proba supusa analizei.

T_ Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sénatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie
, Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel..0248224015
Fax: 02482164 84

acreditat pentru
{NCERCARE

~REAR

SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LIglé

BULETIN DE ANALIZA NR. 5197
Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 14-04-2020 13:13 Data efectuarii analizei: 14-04-2020
Produs analizat: apa potabila Eliberat la data de: 15-04-2020 14:39
Prelevat de As. latagan Stelian,Ig med FP nr.118 Starea probei la primire corespunzatoare
Locul recoltaril: retea Cerbureni-rob piata centrala C de Arges Motivul analizei: monitorizare audit
Client:SC AQUATERM AG'98 SA
Valoare Valori admise conf.
:rrt Parametru deteiminata Legii 458/ 2002(R) U.m. Metoda de analiza
minima maxima
1| Plumb * <1,0 10 ugl 150 8288/2001
2 | Cadmiu * <05 5 g/ SR EN IS0 5961/2002
3 | Nichel * <10 20 ug/ SR EN SO 828812001
4 [Mangan * 2274 50 ug/ SREN IS0 8862-2/1997
5|Crom* <25 50 ugll SR EN IS0 1558612004
6 | Cupru * <3,0 100 g/ SR EN ISO 8288/2001
7 | Nitrati * 2,589 50 mg/l NO3 SR EN IS0 7890-3/2000
8 | Nitriti <0,05 05 mg/l NO2 SR EN IS0 267772002
9 | Aluminiu * <10,0 200 ug/l SRENISO 1202012008
10 | Fier* 18,20 200 pgll SR EN IS0 6332/1996
11| Clor rezidual liber * 0,50 0,10 05 mg/l SR EN SO 7393-2/2018
12 | Clor rezidual total * 0,60 mg/| SR EN S0 7393-212018
>
Responsabil anali@( > Validat medic lab
O \'%B( ) \O(
ﬂp'\‘\ ‘ Q (\‘(\\00‘* 2
P ¢ “\) ) ae ;’5%&
[é9) 0\ o - Ix

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A . echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii sulimentare consultati www.renar.rolro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaboratin 1 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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