S.C. AQUATERM AG 9854
LABORATOR STAJIE TRATARE AP4
CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 154 Eliberat indatade 16.09.2020,

Locul prelevirii: Proba de apa robinet- punct retea - Strada Rm. Valcea

Data prelevaril: 14.09.2020
Probii prelevati de: Nita Tulinna
Mativul analizel: manitorizare operationala

COD R.L-7.8.01

Nr Valori
crt, Indicatori .M admise obtinufe Metoda de luern
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Ace. SR EN 162212007
consumatorilor 8 { consumatorilor
nicio modif. si nicio modif.
anormala ancrmala
2 Gust Acc. Acc, SR.EN 16222007
consumatprilor si cpn:‘su.matorilor
NIC1o SLICIO
modif.snormala | modifanormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarca pH-uli Unit pH. >6,5:<9,5 7.1 SRISO 1052372012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20°)C. us fem 2300 208 SR EN 27888/1997
3 | Culoare realafaparcnta Acc. SR 180 7887/2002
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
6 | Determinaren trbiditatii FNU <3 1,2 SR EN ISQ 70272001
7 Determinarea continut de amoniu (NHy ) mg (0,50 2,00 SR IS0 7150-1 22001
§ | Determinarea continut de azotati (NO5") mg /1 50 3,27 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutalui de azotiti (NO») mg/l 0,50 0,14 SR EN 26777 12002
10 | Deierminarea continutului de cloruri (C1) mg/l 230 SRISO 9297 2001
11 | Determinarea clorolui rezidual (Clz)liber mg/l 0,1-0,3 6,38 SI;E(I}«O:IESO 7393~
1,
12 | Delerminarea duritatii totale Gr germ 5 SR IS0 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg 0, 5,0 1,65 SR EN IS 84672001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al*) ue/l 200 97 SR 150 10566/2061
1] 1 2 3 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICY
15 | Numar coloniila 37°C UFC/ml Nicio maodif, SREN IS0 6222
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. | SRENTSO 6222
anormala
17 | Bagterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7890-2:2002
20 | Clostridium perfringens LEC/100 ml 0 0 SR ENISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa conforma cu Legea 458/2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti

de lege la sectiunea ©* monitorizare operationala ©*

de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.
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RAPORT DE INCERCARE

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-lesire Statle de tratare Cerburcni

Dats prefevardi ¢ 14092020
Probi prelevatd de: Nita Iulianh
Motivul anatizel: monitorizare operationala
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Nr.1974 Eliberat in data de 16.09.2020

e o 4

Ng Valori
ert. Indicatori .M. admise ohtinute Metoda de lucra
3 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOQLEPTICT
1 Miros Atc, SR EN 1622/2007
consumatarilor s
nicio modif,
anormala
2 Gust Act SR EN 162202007
consumaterilor si
nicio modif.
anormaln
INDICATORT FIZICO-CHIMICL
3 | Delerminarca pH-ulni UnitpH >6,3 :<0,3 SR150 105232012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20°)C HS /om <2300 SR EN 278881997
5 Culoare reala/aparenta Ace, Ace. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor si
é— nitio modil, wicio modif,
anormale. anormala
6 Delerminarea turbiditatid FNU <5 SR EN. IS0 702772001
7 | Determinarea continut de emeniu (NH, ) me <030 SR 180 7150-1 £2001
i 8§ | Determinarea continut de azotati (NO3") ma/l <30 SR IS0 7890-3/ 2000
, 9 | Determinrea continutulud de azotiti (NQs) mg /1 ~<0,30 SR.EN 26777 /2002
10 | Determinarea continniutvi de eloruri (C17) e /1 <230 SR IS0 52977 2001
! 11 | Delcrminares clorti rezidual (Clayliber mg /1 0,141,3 0,5 SR 150 739322018
12 | Determinarea duritatii totale Gr gem >3 SR IS0 60592008
13 | Determinarea indicelui de permanganal mg /10, <5,0 SRENISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de alomindu (Al*) g /1 <200 SR ISO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICY
15 | Numar coloniila 37°C UFCiml Nicio modif. TSR ENISO 6222
anormala
16 | Numar colonn la 22°C UKC/ml Nicto modif. SRENTSO 0222
ahormala
17 | Baclerii coliforme TFC/100m1 0 SR EN ISO 9308-1:2013
1% | Escherichia coli UFC/100ml ] SR_EN 180 9308-1:2015
19 | Enterococi fecafi UFC/100 ml 0 SR EN 180 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SE EN 180 14186:2017
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CONCLUZIL: Proba de apa conforma cu Legea 438/2002 cu medificarile ulterinare penira indicatorii prevazuti
de lege Ia sectiunea ** monitorizare aperationala ©
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incercare se refera exclusiv Ia proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.
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LABORATORSTATIE TRATARIE APA
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.1988 Eliberat in data de 23:09.2020
Locul prelevarii: Proba de apa rebinet-fesire Statie de cratare Cerbureni
Data prelevariiz 21.09.2020
Probi prelevata dé: Nita Inliaha
Maotivul analizei: monitorizare eperationnla
Nr Valori
ort. Indicatori o.M admise abfinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc, SR EN 1623/2007
consumatorilor si
nicio modif.
anommla
2 Gust Ace. SR EN'1622/2007
conswnatorilor si
nicio modif
anomiala
INDICATORI FIZICO-CHIMICT
3 | Determinarea pH-uhi Unit pkl »6,5:9,3 SR.ISO 10523/2012
4 | Determinarea conductivitatii (la 207C 1S fem <2300 SR EN27888/1997
3 Culoare realafaparenta Acc. Acc. SR EN IS0 788712002
@ consumalerilor si | conswmaterilor &i
nicio modif, nieio modif,
anormala anormala
¢ | Determinaren turhiditatii ENUI <§ SRENISC 7027/2001
7 | Determinarea continut de amoniu (NH) mg /i <0,30 SRISO 7150-1 /2001
8 | Deferminarea continut de azotati (NO;37) mald <50 SR IS0 7890-3/ 2000
9 | Delerminrea continutnln de azotiti (NQ4 ) mg /1 <050 SREN 26777 /2002
10 | Delenninarea continutului de clorud (C17) mg fl <250 ] SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual {Clahber mg /1 0.1-0,5 0,5 ‘SREN IS0 7393-2£2018
12 | Determinarea durilatii tolale (ir germn >3 SR IS0 603972008
13 | Determinarea indicelm da permanganat mg /10, <35,0 SR EN IS0 846772001
14 | Determinarez continut de aluminiu (Al*) Hant <200 SRISO 1056672001
0 1 2z 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICL
15 | Numar colonii [a 37°C UFC/mI, Micio modif. SRENISO 6222
snonnala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN IS0 6222
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR ENTSO 9308-1:2013
18 7 Escherichia coli UPC/L00ml [] 0 SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Entergeoci fecali UFCO) ml . [1] 0 SR EN ISO 7899-2:2Q02
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SR EN 180 14180:2017

CONCLUZIE: Proha de apa conforma cu Legea 458/2002 cu madificarile ulteripare pentru indicatorii prevazuti
de lege la sectiunea ** monitorizare operatipnala *
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“Prézéntul taport de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.
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S.C. AQUATERN AG 98 8.A )
LABORATOR STAJIE TRATARE APA
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr, 135 Eliberat in data de 23.09,2020,
Locul preleviril: Proba de apa robinet- punct reten - Bulevardul Basarabilor
Data preleviirii: 21.09.2020
Proba prelevatd de; Nita Tuliana
Motivul analizel: moniforizare operationala
f;
: Nr Valori
crt. Indicatori .M. admise obtinate Metoda-de lucru
1 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICL
1 Miros Ace. Acc. SR N 162272007
consumatoriforst | eonsumatorilor
nicio modif. si nicio modif.
anormala anormala
2 Gusl Ace. Acc. SR EN 16222007
consumatorilor si § consumatorilor
nicio si nitio
modif.anormela | modif.anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Detenminarea pH-ului TUnit pH >6,5'<9,5 7,0 SR IS0 1052372012
e 4 | Determinarea conduetivitatii (fa 20°C pS fem 2500 93 SR EN 2788811997
53 | Culoare reala/aparanta Ace. SR IS0 7887/2002
consumatorilor si
nicio modif,
anormala
6 | Determinarea turhidiiatii FNU <5 1,3 SR EN ISO 70272001
T | Determinarea continut de amoniu (NH,) mgfl 0,50 0,00 ' SR ISO 7150-1 2001
8 | Determinarea continut de azotati (NOz™) mg/l 30 3,17 ' SRISO 7800-3/ 2000
9 | Determinrea contiontului de azotiti (NQ. D) mg /1 0,50 0,13 SR BN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de clord (CI7) mg A 230 SR IS0 9297 2001
11 | Determinarea clorutui rezidual (Cl,)lber mg /1 0.1-0.5 0,40 SR }13(1)% sto 7393-
1,272
12 | Determinarca duritalii totale _Gr germ 3 SR IS0 60592008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg/1Q, 50 1,65 SR EN ISO 84677200
14 | Determinarea continut de aluminin (Al pgi 200 89 SRISO 1056672001
0 1 . 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Mumar coloniila37°C UFC/ml Nicio modif. 1 SRENISO 6223
anormaln !
16 { Numar colonii la 22°C UFRC/m} Nicio modif, {1 SRENISO 6222
anoanala
17 { Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015
18 | Escherichia coli TFC/100 ml i f SR EN ISO 9308-1:2015
19 | Enterococi fecali UFCAO0 md 0 0 SR EN IS0 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 141802017

CONCLUZIIL Preba de apa conforma tu Legea 458/2002 ¢u modificarile ulterioare pentru indicatorii prevazuti
de lege Ia sectinnea ©* monitorizave aperationala ¢
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. _prr 50980 de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poateQﬁ?ep_fodps decat ilegal.
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