COD R.1-7.8.01

S.C. AQUATERM AG 98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP4
CERBURENT .
RAPORT DE INCERCARE
Nr.2198 Eliberat in data de 06.01.2021.

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii : 04.01.2021.

Proba prelevata de: POENARU MAGDALENA

Motivul analizei: meonitorizare operationala

. Nr Valori |
{ert., Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucrn I
! 1 2 3 3 5 |
INDICATORTI ORGANOLEPTICI
1 Miros Ace. Acc. SR LN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor si | SR EN 16222007
s1 nicio modil. nicio modif.
anormala anormala
2 Gust Acc. Acc, SR EN 1622/2007
consumatorilor consumatorilor st [ SR EN 1622/2007
si nicio modit. nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICT
3 Determinarea pli-ului Unit pH >6,5 49,5 7,6 SR ISO 10523/2012
4 | Dclerminarea conductivitatii (1a 20°)C 1S fem 2500 300 SR IIN 27888/1697
5 | Culoare reala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
si nicio modif.
anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <3 3,0 SR EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NIL, ) me /1 0,50 0,00 SR IS0 7150-1 /2001
8 Determinarca continut de azotati (NOz ") ma /1 30 2,47 SR 1SO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO,") mg /1 0.50 0,21 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /] 250 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl;)liber mg /1 0,1-0.3 0,5 SR EN 1SO 7393-1,2/2002
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 3 SR 1SO 6059/2008
13 | Determingrea indicclui de permanganat me /l O 5,0 1,25 SR EN 150 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al%) ug/l 200 97 SR ISO 10566/2001
0 1 2 3 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar coloniila 37'C UFC/ml Nicio modif Nicio modif | SR EN 1SO 6222/2004
anormala anormala
16 | Numar colontila 22°C UFC/ml Nicio medif Nicio modif SR EN IS0 6222/2004
anommala anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 9308-
T 1:2015/A1-2017 |
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308- ,‘
1:2015/A1-2017 3
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba dc apa cste conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii

prevazuti de lege ITscStiiKrh

Sef laborator chq-;%”{m IST
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Prezentul raport de incerc i«{: s\ie_fera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodug {gﬂt ilegal.
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CODR.I-7.8.01

S.C. AQUATERM AG 98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.169 Eliberat in data de 06.01.2021,

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-punct retea-Piata Posada
Data prelevarii: 04.01.2021.

Proba prelevata de: POENARU MAGDALENA

Motivul analizei: monitorizarc operationala

! Nr Valori
Cert. Indicatori U.M. admise abtinute Metoda de lucru
’ 1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Miros Acc. Acc. SR FN 16222007
consumatorilor | consumatorilor si | SR EN 1622/2007
51 nicio modif. nicio modif.
) anormala anormala
. 2 Gust Acc. AccC. SR EN 1622/2007
conswmatorilor | consumatorilor si | SR EN 1622/2007
: sinicio modif. nicio modif.
E anormala anormala
; INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarca pH-ului Unit pl »6,5 9.5 7,5 SR IS0 10523/2012
4 | Determinarea conductivitati (la 207)C i1S fem 2500 269 SR EN 27888/1997
3 Culoare reala/aparenta Acc. SR EN 1SO 7887/2002
conswmatorilor
! 81 nicio modif.
{ anormala
0 Determinarea {urbiditatii FNU <3 4,2 SR EN ISO 7027-112016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,") mg /i 0,50 0,00 SR ISO 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO3™) mg /1 50 2,78 SR ISO 7890-3/ 2000
T 9 | Determinrea continutului de azotiti (NO, ) ma /1 0,50 0,26 SR EN 26777 12002
i 10 | Delenminarea continutului de cloruri (C17) mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001
i 11 | Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber mg /1 0.1-0,3 0,35 SR EN ISO 7393-1,2/2002
" 12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 5 SR ISO 60592008
13 | Decterminarea indicelui de permanganat mg /10, 3.0 1,69 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinurea continut de aluminiu (AlY) g/l 200 80 SR [SO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORT MICROBIOLOGICI :
15 | Numar coloniila 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
L , anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml ‘Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coh UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 438 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii

prevazuti de lege la sectiunea ,,monitorizare operationala,,
]
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S.C. AQUATERM 4G '98 S.A
LABORATOR STATIE TRATARE AP
CERBURIENT

RAPORT DE INCERCARE
Nr.2212 Eliberat indata de 13.01.2021.

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni

Data prelevarii: 11.01.2021.
Proba prelevati de; Tomescu Mihacla
Motivul analizei: monitorizare operationala

COD R1-7.8.01

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise ohiinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
TNDICATORT ORGANOLEPTICT
1 Miros Acc. SR EN 1622/2007
consmmatorilor SR EN 1622/2007
s1 nicio modif.
anormala
2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
consumatoerilor SR EN 162272007
s1 nicio madif.
anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI —_
3 Determinarea pH-ului Unit pH 6,5 :<0,3 SR ISO 10523/2012
4 | Determinarea conductivitatii (la 207)C 1S fem 2500 SR LN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc. SR EN SO 7887/2002
consumatorilor
31 nicio modif.
anormala
6 Determinarea turbiditatit FNU <3 SR EN ISO 7027-1/2016
7 Determinarca conlinut de amoniu (NH, ") mg /1 0,50 SR ISO 7150-1 /2001
& | Deterninarea continut de azotati (NO;") mg /l 30 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO; ) mg /1 0,50 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de clorur (CI7) me /1 250 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl, Miber mg /1 0,1-0,3 0.5 SR EN ISO 7393-1,2/2002
12 | Determinarca durilati totale Gr germ 5 SR 1SO 60392008
3 | Detenminarea indicelui de permanganat mg /1 Oy 5.0 SR EN IS0 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al%) pe /1 00 | | SR ISO 10566/2001
0 ] 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii fa 37°C UFC/mi Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Enterococi fecali UFC/100 ml Q0 0 SR EN 180 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SR ENISO 14189:2017

CONCLUZU: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii

prevazuti de lege la sectiunea ,,monitorizare operationala,,

[ JIANU CORTN ]
Sef laborator,ﬁl@ﬁg{%gru CORINA |

EClaLisT!

Prezentul raport de inderc
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S.C. AQUATERM 4G '98 5.4
1.ABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE
Nr.170 Eliberat in data de 13.01.2021.

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-punct retea-Strada Valea Iasului
Data prelevarii: 11.01.2021.

Proba prelevatid de: Tomescu Mihaela
Motivul analizei: monitorizare operationala

CODRI1.-7.8.01

' Nr Valori
. ert. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lueru
| 1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Miros Acc. Acc. SR EN 162272007
consumatorilor | consumatorilorst | SR EN 1622/2007
si nicio modit. nicio modif. |
anormala anormala |
D, Gust Ace. Ace. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pH-ulu Uit pl >6,5 9,5 7,4 SR ISO 10523/2012
4 | Determinarea conductivitatii (1a 20°)C 1S /em 2500 230 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc. SR EN IS0 7887/2002
consumatorilor
si nicio modit.
anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 4,9 SR EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH, ) mg /1 0,50 0,00 SR 180 7150-1 /2001
§ | Determinarea continut de azotali NOy) | me /1 50 340 SR.ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO,) | mg /I 0,50 0,17 SR EN 26777 12002
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) | mg /1 250 SR IS0 9297/ 2001 i
11 | Determinarea clorului rezidual (Cly)liber | mg /1 0.1-0.3 0,33 SRENISO 7393-1,2/2002 |
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 3 SR 1SO 6039/2008 j
13 | Determinarea indicelw de permanganat mg /10, 5,0 1,69 SR EN ISO 8467/2001 |
14 | Determinarea continut de aluminiu (AI¥) ue /1 200 97 SR ISO 10366/2001 :
0 1 9 3 4 5 !
INDICATORI MICROBIOLOGICI !
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modil SR EN I1SO 6222/2004 |
anormala
16 | Numar ¢olonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 mi 0 0 SR EN IS0 9308~
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 mi 0 0 SR EN 180 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 mli 0 0 SR EN ISO 14189:2017

CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii

prevazuti de lege la Wﬁmrizm‘c opcrationala,,

o C/ij
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8.C. AQUATERM AG 98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENT

COD RI-7.8.01

RAPORT DE INCERCARE
Nr 2226 Eliberat in datade 20.01.2021.

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii: 18.01.2021L

Proba prelevata de:Duta Carina

Motivul analizei: monitarizare operationala

Nr Vatori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI o
1 Miros Acc. SR N 1622/2007
consumatorilor st
nicio modit.
anormala
2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si
nicio
modil.anonnala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 [ Determinarca pH-ului Unit pH 26,5 :<9,5 SR1SO 10525/2012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20')C us /cm 2500 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparcnta Acc. SR T1SO 7887/2002
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <5 SR EN ISO 7027-1.2016
{7 | Determinarea continut de amoniu (NH.™) mg /1 0.30 SR 180 7130-1 /2001
[ 8 | Determinarca continut de azotati (NO3") mg /1 30 SR ISO 7890-3/ 2000
| 9 | Delerminrea continutului de azotiti (NO,™) mg, /1 0.50 SR EN 26777/2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (C17) mg/l 250 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului revidual (Clo)liber mg /1 0,1-0.3 0,5 SR EN ISO 7393- !
1.2/2002 j*
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 6039/2008
3 | Determinarea indicelni dc permanganat mg /1 0, 5.0 SR EN 180 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al») ugfl 200 SR ISO 10566/2001 |
0 1 2 3 3 s |
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. SR EN 180 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN 1SO 6222/2004
ESSme anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR FN ISO 9308-
. 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 ] SR EN ISO 6308-
e 1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 ] SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SR EN IS0 14189:2017
Sef laborator, chipist-{ | Intocmit, biolog,

AN 3
paresse/refera exclusiv la proba analizata si nu poak‘ﬁ'reprﬂus decat ilegal.

prevazuti de lege Ia sectiunea ,,monitorizare operationala,,



S.C. AQUATERM AG 98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP4
CERBURENI
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 171 Eliberat in data de 20.01.2021.

Locul prelevarii: Punct retea Noaptes

Data prelevarii: 18.01.2021.

Proba prelevata de: Duta Corina

Maotival analizei: monitorizare operationala

CODRI-7801

Nr Valori
Crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lneru
1 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR IEN 1622/2007
consumatorilor si | consumatorilor
nicio modif. sinicio modif,
anormala anormala
2 Gust Ace. SR EN 1622/2007
consumatorilor si | acc.
nicio modif. consumatorilor
anormala si nieio modif.
] anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5 <95 7,29 SR 1SO 10325/2012
1 | Determinarea conductivitatii (la 20C uS fem <2500 230 SR EN 27888/1997
5 Culoare realw/aparenta Acc. Acc. Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor si | consumatorilor si | consumalorilor
nicio modif’ nicio modif. si nicio modif.
anormala anormala anormala
6 Determinarea turbiditatii FNU <5 4,50 SR EN ISO 7027-1/2016
7 Determinarea continut de amoniu (NH, ") mg /1 <(),50 0,00 SR ISO 7130-1 2001
8 Detenminarea continut de azotati (NOy7) mg /1 <50 340 SR T8O 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO;™) mg /1 <0,30 0,24 SR N 26777 /2002
10 | Detemiinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 <250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea cloruiw rezidual {Cly)liber mg /1 0,1-0,5 0,35 SR EN 80 7393-2/2018
12 | Deternunarea duritatii totale Gr germ >5 SR ISO 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, <3.0 1,69 SR EN ISO 8467/2001
14 | Decterminarea continut de ahuminiu (AI%) g /1 - <200 99 SR ISO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modil. SR EN 18O 6222/2004
anormala
16 Numar colonii fa 22°C UFC/ml Nicio modif. SR N IS0 622272004
o anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100ml 4] 0 SR IIN ISO) 0308-
1:2015/A1-2017
| 19 | Enterococt feeali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
| 20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 ¢ SR ENISO 14189:2017

CONCLUZIE: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile nlterioare pentru indicatorii

prevazuti de lege la sectiunea ,,monitorizare operationala,,
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¢ereare se-refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.




