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COD R.I1-7.8.01

S.C. AQUATERN AG 9884
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI _
RAPORT DE INCERCARE
Nr.173 Eliberat in data de 15,02,2021,

Locul preleviirii: Punct retea -Piata Centrala
Data prelevarii: 01.02.202L

Proba prelevatd de: Poenarn Magdalena
Mativul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise abtinute Meioda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORT ORGANOLEPTICI
1 Miros Art. Acc. SR EN 162272007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 162272007
i nieio modif, nicio modif,
anormala fnormala
2 | Gust Acc. Ace. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi [ SR EIN 1622/2007
st nicio modif. | nicio modif.
ancmala anormaia
INDICATORI FIZICO-CHIMICL
3 | Determinarea pll-ului Unit pH >6,5 1<9,5 71 SR IS0 10523/20)2
4 | Determinarea conductivitati (Ja 20"C us fem 2500 98 SR EN 27888/1997
5 | Culoare realt/apurenta Acc. Acc. SR EN IS0 788712002
consumatorilor | conswmatoerilor si
si nicio modif. | nicio modif,
anormala anormala
6 | Determinurca turbiditatii FNU <5 4,1 SR EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NF;") mgil 0,50 0,00 SR TS0 7130-1 72001
8 | Determinarea continut de azotati (NG5 ) mgfl 50 2,78 SR IS0 7890-3/ 2000
9 | Delermiurea contimutului de azotiti (NO; ) mz fl 0.30 0,17 SR BN 26777 /2002
10 | Daterminarea continutului de cloruri (C10) mg /] 250 SR IS0 9297 2001
11 | Delerminarea clorului rezidudl (Cl)liber mg /| 0,1-0,5 6,37 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Delerminarea duritatii totale Gr gem 5 SR IS0 6055/2008
13 | Determinarea indicclud de permanganat me /10, 5,0 1,63 SR EN IS0 84672001
i4 | Determinarea continut de aluminiu (Al?) ug /1 200 98 SR IS0 10366/2001
0 1 2 3 4 3
INDICATORT MICRORBIOLOGICT
15 | Numar colonii la 37°C UFC/mi Nicio modif Nicio modif | SR EN ISO 6222/2004
anormala anormala
16 | Numar colonii ia 22°C UFC/ml Nicio modif Nicio modif SR EN IS0 6222/2004
anormala anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml ] 0 SR EN {80 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308~
1:2015/A1-2017
19 1 Enierococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR.EN IS0 7899-2:2002
20 | Clostridinm perfringens TFRC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017
Seflaboratoisehi Intocmit,biolog
Ji RINA
CHIMIST 5§ IALIST Q’
o I 5'.‘|, [

JU
Declamti‘lzultatelei ! tﬁ)r se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




S.C. AQUATERM AG ‘98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENT

RAPORT DE INCERCARE
Nr 2254 Eliberat in data de 15,02,2021.

Laocul prelevirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de trataxe Cerbureni
Data prelevarii; §1.02,2021,

Probi prelevati de: Poenaru Magdalena
Motivul analizei: monitorizare cperationata

COD RI-7.8.01

Nr Valori
| ert. Indicatori U.M. admise ohtinute Metada de lucra
1 2 3 4 kS
INDICATORT ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 162222007
consumatorilor si | consumatorilor
nicio modif. sinicio
ancrmala modifanormals
2 Gust Ace. ACC. SR EN 1622/2007
consum_at_orilor §i | consumatorilor
nicio si nicio
modifanormala | modif anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICT
3| DPelerminarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 7.2 SR IS0 10523/2012
4 | Determinares conductivitatii (Ia 20°C us fom 2500 120 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc. Acce, SR IS0 7887/2002
comsumatorilor si | consumatorilor
nicio modif, st nicio modil.
anormala anormala
5 | Determinarea turbiditatii FNU <3 2,2 SR ENISO 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NI, ) mg /1 0,350 ] SR IS0 7150-1 /2001
8 | Determinarca continut de azotali (NO3) mg /I 30 2,47 SR.ISO 7890-3/ 2000
9 | Delerminrea continutnlui de axotiti (NO47) mg/l 0,50 0,10 SR EN 26777 12002
10 | Determinarea continntitlui de clorud (C1) mg /1 250 10,23 SRIS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clomiui rezidnal (Cly)liber mg/l 0,14,5 9,3 SR EN IS0 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii {otale Gr germ >3 SR 180 605%/2008
13 | Delerminarea indicelui de permanganat mg /10, 30 1,62 SR EN JSO 8467/2001
14 | Determinarea continut de almniniu (AP) pg/fl 200 99 SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
153 | Numar colonii Ia 37°C UFC/ml Nicio modil, Nicio SR ENISO 622212004
avormala modif, anonmala
16 | Numar colonii la 22*°C UFC/ml Nicio modif, Nicio SR ENM IS0 6222/2004
anormala modif. anormala
17 | Bacterii ¢coliforme UFC/100mt 0 7 SR ENISQ 9308-
1:2015(A1-2017
18 | Escherichia coli URC/100 ml 0 t] SR ENISO 9308-
1:220153/A1-2017
19 | Enterococi fecali URC/100 ml 0 ] SR ENISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 ] SR ENISO 14189:2017
e i BRI Intecmit, biolog,
1811710349
YNIHO

Declaratie; Rézultatsle incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerca
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare,




S.C AQUATERM AG 98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP
("ERBURENT

Locul prelevitrii: Punct retea -Piata Tvancea
Data prelevarii: 08.02.2021.

Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARE

Nr.174 Eliberat in data de 15.02.2021.

COD R.1.-7.8.01

Nr Valori 1
ert. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
: 1 2 3 4 ! 3 I
‘; 1 i I
B INDICATORI ORGANOLEPTICI 7 hj;
1 | Muos ' " Ace. Act. [ SR EN 1622/2007 I
consumatorilor | consumatorilor si [ SR EN 1622/2007 '
J si nicio modit. nicio moxdif, !
anormala anornala |
2 | Gust Acc. [ Acc. SR EN 162272007 ﬂ
consumaltorilor | consumatonlorsi [ SR EN 16222007
st nicio modif, | meo modil, ,
I anormala | anormala
B INDICATORI FIZICO-CHIMICI
"3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6.5 <93 7.2 " SR ISO 10323/2012
4 | Determmarea conductivitatii (la 20 )C ©uSiem 2500 143 SR EN 27888/1997
T 5 | Culeare reala/aparenta ) Ace. Ace. SR EN S0 7887/2002
consumatorilor | consumatonlor si
sinicio modit | nicio modaf, |
! aiormala anormala I i
6 | Determinarca turbiditatii FNU <3 4.4 SR IENISO 7027-1.2016
7 | Delerminarea conlinut de amoniu (N11,7) mg /1 0,30 0,00 SR IS0 7150-1 2001 i
8 Determinarea contimut de ztmmi]"f‘N()g'i mg /1 50 3 | SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea contimutult de azotiti (NO,") me /1 030 0,17 | SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (C1) mg /1 250 : SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului revidual (Clyliber mg /1 (.1-0.3 0,35 SR EN SO 7393-2/2018
12 Determinarea duritatii totale '  Grgerm 5 ; SR ISO 603972008
13 . Determinarca indicehii de permanganat ma /10, 30 i 1,69 SR EN ISO 8407/2001
14 | Determinarea continut de aluminin (AlY) e/l 200 ' 110 : SR IS0 10366/2001
0 | _ i B 3 3 | 4 | 3
INDICATORI MICROBIOLOGICT ) ) , B
15 | Numar colomila 37 C UFC/ml Nicio modi’ i Nicie modif SR EN ISO 6222/2004
| anormaly ! anormala
16  Numar colenii la 22 C UFC/mi Nicio modif  © Nicio modif SR EN [50 6222/2004
anormala i anormala |
17 | Bacterii coliforme UFC/100 mi 0 i 0 "SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017 -
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 ' SR EN [S0 9308-
L k2015/A0-2007
19 | Enterococi fecali UFC/100 mi 0 | 0 SR EN IS0 7899-2:2002
20| Clostridium perfringens ] UFC/100 ml 0 I SR EN ISO 14189:2017
Sef laborator,chimist Intocmit,biolog

- ~
IANBLCORINA

[.'..q_
s il W) -—

—

Declaratb MT BREGeADSScarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea
totala sau HMHM&%}(LUI dc incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.



S.C. AQUATERM AG '98 8.4
LABORATOR STAYIE TRATARE APA

CERBURENI

o —t— ve—— -

RAPORT DE INCERCARE
Nr 2268 Eliberat in data de 13.02,2021].

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data preleviivii: 08,02,2021.

Probi prelevatit de: Jianu Covrina

Motival analizei: monitorizare operationala

 COD R.I-7.8.01

Nr Valori
crt. Indicatori UM, admise obtinute Metoda de Jucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICL
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilorsi | consumatorilor
nicio modif. si nieio
anormala modif.anormala
2 Gust Acc. Ace. SR EN 1622/2007
consum_at_ox:ilor si c9n§|.l_malorilor
nicio si nicio
modil.anormala | medif anormala
INDICATORI FIZICO-CHEMICT
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5 9,5 SR IS0 10523/2012
4 | Delerminarca conductivitagi (1a 200C uS /em 2500 SR EN 27888/1997
5 | Culoarc reala/aparenta Ace. Ace. SR 1SO 7887/2002
consumatarilor si | consumatorilor
nicio modif. si nicio modif.
anormala anonmala
6 | Detenninarea lurbiditatii FNU <3 SR EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH, ) mg /l 0,50 SRISQ 7150-1 2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO37) mg /1 50 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de axotiti (NO3) mg/l 0,50 SR EN 26777 /2002
10 | Delermingrea continuiului de cloruri (CID) mg /1 250 SR TS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cla)liber mg /i 0,1-0,5 0,5 SR EN 180 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totalc Gr perm >3 SR ISO 6059/2008
13 | Determinarca indicclui de permanganat mg /1O, 5.0 SR EN IS0 8467/2001
14 | Deterinarea coulinut de aluminin (AP) pgfl 200 SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICY
13 | Numar coloniila 37°C UFC/mi Nicio modif, SR EN IS0 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/m) Nicio modif, SR NSO 622212004
anonmala
17 | Bacterii coliforme UFC/100mI1 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A41-2017
18 | Eschericlda coli UFC/100 wm] 0 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 G SR EN IS0 7899-2-2002
20 | Clostyigi ingens UFC/100 ml 0 SR LN ISO 14189:2017
Sef 1abiors st Intocmit, biolog,

N . - . > [ .
ie: Rezuhatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportsi de incercare.



P . — .

$.C. AQUATERM AG 98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP
CERBUREN!

Nr 2282 Eliberat in datade 17.02.2021,

v 4w

RAPORT DE INCERCARE

Lacul prelevirii: Proba de apa robinei-iesire Statie de tratare Cerbureni

Data prelevirii: 15.02.2021.
Probi prelevatd de: Niti Tuliana
Maotivul analizei: monitorizare operationala

COD RI-78.01

Nr Valori
Crt. Indicatori UM admise abtinute Metoda de luern
i 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Mires Acc, Ace.” SR EN 162272007
constmatorilor si | consumatarilor
nicio modif, s nicio
anormala modif.anormala
2 Gust Ace, Ace, SR EN 1622/2007
consmn?.tf)ri]or si cfm§u.1nutorilnr
1UCID 51 .R1CIO
modifamtermala | modif anonpala
INDICATORI FIZICO-CHIMICT
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,3 SR ISO 1052372012
4 | Determinarca conductivitatii (fa 20°)C S fom 2500 , SR EN 27888/1997
3 | Culoare reatafaparenta Acc, Acc. SR 180 78872002
consumatorilor si | consumaiorilor
nicio modif, sinicio modif.
‘ anormala anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <3 SR EN ISO 7027-1/2016
7 | Determinarea conginut de amoniu (NH,™) mg/l 0,50 SR ISO 7130-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NOz) mg /i 30 SR IS0 7890-3/ 2000
9 | Determinsea continutului de azotitt NQ.™) mg /1 0,50 SR EN 26777 /2002
10 | Delerminarea continutului de cloruri (C10) mg /i 230 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarca clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0,1-0.3 05 SR ENISO 7393-2/2018
12 | Determinares duriiatii totale Gr genn >3 SR 150 60592008
13- | Daterminarea indicelui de petmanganat mg /O, 3,0 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continur de aluminiu (A1) ng/l 200 SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
153 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif, SR EN ISO 6222/2004
anorngla
16 | MNwmar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif, SR EN IS0 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1.2017
18 | Escherichia coli UFC/100 mi 0 ] SR ENTSO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 mi 0 (1] SR EN ISO 7809-2:2002
20 { Clostridium perfringens UFC/100 mi 0 SR EN IS0 14189:2017
Sef Iaborator, chimist Intocmit, biolog,

totala sau partia

§6 inocfoarilor se refora numai la proba supusa analizet
i ' . . fu i N
i de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.

L
. Este iﬁteraisa reproducerea

A ——




COD RIL-7.8.01

S.C AQUATERM AG '98 S.A
LABORATOR STATLE TRATARE APA
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.175 Eliberat in data de 17.02.2021,

Locul prelevirii: Punct retea -MATRIX-Progresului
Data prelevarii :15.02.2021.

Probi prelevatid de: Niti Tuliana
Mativul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise ohtinnie Metoda de luery
1 2 3 4 5
INDICATORTI ORGANOLEPTICI
1 Miros Ace, Ace, SR EN 1622/2007
consumatorilor | cousumatorilorsi [ SR EN 162272007
si nicio modil, nicio modif.
anormala. anormala
2 Gust Ace, Acc, SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor si | SR EN 1622/2007
si nicio modif | nivio modif, '
angrmala anormala
. INDICATORI FIZICG-CHIMICI
3 | Determinarez pH-wlui Unit pH >6,5 <83 YAl SR ISQ 1052372012
4 | Determinarea conductivitatii (In 20")C HS fem 2500 115 SR LN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc. Ace. SR EN ISO 7887/2002
consumalorilor | constmatorilos si
| si niclo modif. | nicio modif,
| anormala anormala
|6 | Determinarea turbiditatii FNU <5 4,0 SR EN 130 7027-1/2016
i 7 | Delenninarea continut de amenin (V11,7 mg /| 0,50 0,00 SR ISO 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO5 ") mg /1 30 2,47 SR 130 78903/ 2600
9 | Determinrea continutubu de azotith, (NO,") ma /1 0.50 f,08 SR EN 26777 /2002
10 | Detenmmarca coptinutuhii de clorurd (C1) me fl 250 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber me /1 0,1-0,5 0,42 SR EN 130 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii folale Gr germ 3 SR IS0 6039/2008
13 | Deterninarca indicelui de permamganat mg /10, 3,0 1,73 SR EN IS0 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminin (AF) /1 200 125 SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 4 5
. INDICATORI MICROBIOLOGICY
i 15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif Nicio modif | SR EN 18O 6222/2064
anormala anormala
16 | Numar colonii 1a 22°C URC/ml Nicio modif Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala anonmala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 9 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
! 18 | Escherichia coli UFC00 1] ¢ SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml i} 0 SR.EN ISO 7899-2:3002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 mi 0 1 SR EN IS0 1418%:2017
Sef laborator chimist— Intocmit,biolog
. RINA
{ CHIM|ST{SPECIALIST
CQD 480030

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din rapprtul de incercare.




S.C. AQUATERM AG '98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr 2297 Eliberat in data de 24.02.2021.

Locul prelevirii: Proba de apa robiner-fesire Statie de tratare Cerbureni
Data prefeviriit 22.02.2021

Probi prelevati de; Tomesen MIBAELA
Motivul analizei: monitorizare operationala

COD RIL-7.8.01

]

Nr Valori !
crt. Indicatori UM admise obtimite Metoda de lucrn
1 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Ace, Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si | consumatérilor
nicio modif. si nieio
anormala 1nodiﬁmnma]a
2 | Gust Ace. Ace. ! SREN 1622/2007
consumatorilor si | consumatotilor
nieio sinicio |
modif.anormala | modif.anormala
INDICATORI FI1ZICO-CHIMICI i
3 { Determinarca pH-ului Unit pH >6,5 <0,3 1 SR ISO 10523/2012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20°)C 1S /em 2500 i SR EN 27888/1597
3 | Culoare reala/aparenta ALe. Ace. SR ISO 7887/2002
consumatorilorsi | consumalorilor
nicio modif. si picio mpdif,
anommala anornals
6 | Determinarea mrbiditatii NU <5 | SR.EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,™) mg /i 0,30 [ SR IS0 7150-1 /2001
8 | Determinares continut de azotati (NOy) mg /1 30 . SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO, ) mg /1 0,50 SR EN 26777 12002
10 | Determinarea continutalui de clorurd (C1D) mg/l 250 ‘ SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber mg /l 0,1-0,3 0,5 SR ENTSO 7383-212018
12 | Detcrminarca duritatii totale Gr germ >35 ] SR80 6059/2008
13 | Delerminarea indicelui de permanganat mg/l 0, 5,0 . SR EN 150 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AF) ugfl 200 : SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 4 S
INDICATORI MICROBIOLOGICI )
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif, SR EN ISO 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UEC/ml Nicio modif. SR EN IS0 6222/2004
anormala
17 { Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-
. 1:22015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFCN00 ml 0 0. SR EN ISO 9308-
1:2013/A1-2017
19 | Enierococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 7899-2:2002
20 | Clostridinm perfringens UFC/100 ml 0 SR EN 180 14189:217

Sef faborator, chimis

Intocmit, biojog,

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




COD R1-7.8.01

8.C. AQUATERM AG 93 8.4
LABORATOR STAJIE TRATARE APA
CERBUREN!
RAPORT DE INCERCARE
Nr.176 Eliberat in data de24.02,2021. L

Locul prelevarii; Punct retea—Str, Victoriei
Data prelevarii :22,02,2021,
Probi prelevata de:, Tomescu MIHAELA

Motivul analizei: monitorizare aperationala

I Nr Valori
! crt. Indicatori .M. admise obtinute Metoda de lucrn
* 1 2 3 4 5
INDICATORTI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc, Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio modif, nicio modif,
anormala anormala
2 | Gust Ace, Acc. SR EN 162212007
conswnatorilor | consumatorilor i | SR EN 1622/2007
si nicio modif, | nicio modif, !
anormala anormaln
INRICATORI FIZICO-CHIMICE
3 | Determinarea pH-nlui Unit pH 6,5 :<0,5 715 SR.IS0 10523/2012
4 Déterminaren conductivitatii {la 20MC uS fem 2300 496 SR EN 27883/1997
5 | Culoare realafaparenta Acce. Acc. SR ENISO 7887/2002
consumatorilor | consumatorilor si
si nicio modif, | nicio modif,
anormmala anormala
6 | Delerminarea turbiditati FNU <5 2,8 SR ENISO 7027-1/2016
7 | Delenminarea continut de amoniu (NH,,™) mg /1 0,50 0,00 SR.IS0 7150-1 /2001
2 | Determinares continut de azotati (NO5™) mg /1 30 1,92 SR IS0 7890-3/2000
9 | Delerminrea continutuini de azotiti (NO, ) mg A1 0,50 0,05 SR EN 26777 /2002
10 [ Determinarea continutului de eloruri (CI7) mgfl 250 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Clo)liber mgfl 0,1-0,5 0,3 SR ENISO 7393-2/2018
12 | Determinarca duritatii totale Gr genn 5 SR 150 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 30 1,56 SR EN'TSO 8467/2001 -
14 | Determinarea continui de aluminiu (A?) ug/l 200 64 SR ISO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
13 | Numar colonii In 37°C UFC/ml HNicio modil Nicigmodif ! SRENISO 62222004
anormela anormala .
16 | Numar colonii Iz 22°C UFC/ml Nicio modif Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anornala anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 . | SR EN ISQ 7899-2:2002
20 | Clostridinm perivingens TUFC/100 ml 0 0 © { SREN ISO 14189:2017
Sef lab ist Intoemit,biolog
0£0087 ;0G0 y

18110348\ eliwry -
VNI N

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.
|




