S.C. AQUATERM AG ‘98 S.4

LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr 231iFEliberat in data de 03.03.2021.

Locul prelevarli: Proba de apa robinet-lesire Statle de tratare Cerburent
Data prelevarii: 01.03.2021

Probi prelevati de: Pocnaru Magdalena
Motivul anallzcl: monitorizare operationala

CODRI-7.8.01

IPRREEGRIN
ECIALISY
~COD: 480030

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de hrcrn
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Ace. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor si | consumatorilor
nicio modif, si nicip
anormala modif anormala
2 Gust Ace,’ Acc. SR EN 162272007
consum_a{_orilor O consgm.alprilor
nicio si nicio
modif.anormala | modifanonmala
INDICATORI FIZICO-CHIMICY
3 | Determinarca pH-ului Unit pH >6,5:<0,3 7.4 SR ISO 1052372012
4 _| Determinarea conductivitatii (la 20°)C uS fem 2500 200 SR EN 27388/1997
5 | Culoare realaaparenta Acc. Acc. SR ISO 7887/2002
consumaloriforsi | consumatorilor
nicio modif, si nicie modif.
smormala anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <3 2 SR EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,"™) mg/l 0,50 ] 8R IS0 7150-1 /2001
$ | Delerminarea continut de azoiati (NO3 ) mg /1 30 2,55 SR 1SO 7350-3/ 2000
9 | Delerminrea continutului de azotiti (NQ,) mg {1 0,350 0,08 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutilui de elomi (CI) mg/l 250 11,41 SR 180 9297/ 2001 |
11 | Determinavea clorului rezidual (Clo)iber mg /1 0,1-0,5 0,5 SR EN 150 7393-2/2018
12 { Determinarea duritatii totale Gr germ >5 SR ISO 6059/2008
13 | Detenninarea indicelui de permanganat mg /1 0; 5,0 1 SR EN 180 846772001
14 | Delerminarea continut de aluminiu (Al¥) /1 200 20 SR ISO 10566/2001
0 ' i 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/m] Nicio modif. Nicio modif, SR EN ISO 6222/2004
: anormala anormala
16 | Numar colonii Ig 22°C - UFC/ml Nicio modif. Nicio modif. SR EN ISO 6222/2004
anormala anormala =
ii coli 0 ¢ SR ENISO 9308~
17 | Bacterdi coliforme UFC/100ml  0LSIALOLT
ichi i 1] SR EN IS0 9308-
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 N 201S/A1.2017
19 | Enterococi fecali UEC/100 ml 0 0 SR EN 180 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 m] 0 0 SR EN ISO 14189:2017
Intocinit, biolog,

)

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este inferzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul c%e incercare.




R ———

8.C. AQUATERM AG 98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

Lacul prelevirii:Piata Posada

Data prelevirii :01.03.2021

Probi prelevati de:Poenare Magdalena
Motivul analizei — monitorizare operationala

RAFORT DE INCERCARE

Nr.177 Eliberat indata de...03.03.2021.......

COD RI.-7.8.01

Nr Valeri 1
ctt. Indicatori UM admise obtinute !| Metoda de lucru
i 2 3 4 }‘ 5
INDICATORI ORGANOLEPTICT
1 Miros Acc. Acc. SREN 1622/2007
constmatorilor si | consumaterilor
niicio modif. 51 nicio modif,
anormala anormalz
2 Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilorsi | consumatorilor
nicio modil, si nicio madif,
anormala anormala \
INDICATORI FIZICO-CHIMICL
3 Determinaren pH-ului Unit pHL >6,5:<05 7.5 SR IS0 10323/2032
4 | Determinarea conductivitatii (la 20")C 1S /em <2500 220 SR EN 27888/1997
5 Culoare realafaparenta Acc, Acc. Ace, SR EN ISO 7887/2002
consumatorlor si | consumatorilorsi | consumatorilor
nicio modif, nicio modif. si nicio modif,
anormala anermala anomala |
6 | Determinarea turbiditatii FNU <3 2,3 SR ENISO 7027-1/2016
7 | Determinarea confinut dz amoniu (NH; ) 1og /1 <0,30 0 SR1SO 7150-1 /2001
8 | Determinarea continul de azolati (NO;z) mg /1 <50 2,84 SR 1SO 7850-3/ 2000
9 | Determinrea contmuiuiui de azotiti (NO,) g/l <0,50 0,11 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarca continutului de cloruri (CI7) mg /1 <230 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0,1-0,5 0,32 SR EN IS0 7393-2/2018
12 | Determinaraa duritatii totale Gr germ >5 - SR 180 60392008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg/l0; <50 1,25 SR EN ISO 846772001
14 | Determinarca continut de aluminiu (A% pa /l <200 96 SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 [ 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Nomar colonti 1a 37°C UFC/mi Nicio madif, SR EN ISO 6222/2004
anormala .
16 | Nwmar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN IS0 6222/2004
anormala .
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 180 9308-
1:2013/A1-2017
18 | Escherichia coli TFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-
3:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFCA00 ml 0 0 SR EN ISO 7895-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFCN00mi 0 SR ENISO 14189:2017

atele meercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este 1ntcrz1sa reproducerea

totala sau partlala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




COD R.1.-7.8.01

SC. AQUATERM AG *98 S.A
LABORATOR STATIE TRATARE AP0
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.178 Eliberat in data de 12.03.2021.

Locul prelevirii: Punct retea —Valea Sasului

Data prelevarii :08.03.2020
Proba prelevatd de; Vasile Elena
Motivul analizei: monitorizare operationala

" PR

L CHIR

RSPECILIsT !

Nr Valori
ert. Indicatori U.M. admise abtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc, Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor consumatorilor si [ SR N 1622/2007
st nicio modil. nicio modit.
anormala anormala
2 Gust Acc. Acc. SR EN 16222007
consumatorilor | consumatorilorsi [ SR N 1622/2007
sinicio madif. | nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pH-ului Unit pfl >6,5 9.3 7.3 SR ISO 10523/2012
4| Determinarca conductivitatii (la 20°)C 1S Jem 2500 367 SR N 27888/1997
5 | Culoare reala/aparcnta Acc. SR EN 180 7887/2002
consumatorilor
si nicio modif.
B anormala
6 | Determinarea lurbiditatii FNU <3 1,1 SR EN [SO 7027-1/2016
7 Determinarea continut de amonin (NII,7) ma /1 0,30 0,60 SR ISO 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azolati (NO3”) ma /1 30 2,64 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determunrea contmutulu de azotiti (NO,”) mg /1 0,30 0,10 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (C1°) mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cly)liber ma /1 0,1-0,3 0,3 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Dclerminarea duritalii totale Gr germ 3 SR ISO 6059/2008
13 | Determinarea indicelni de permanganat mg /1 O, 5.0 1,63 SR EN ISO 846772001
14 | Determinarea continut de aluminiu (A1) ng 200 99 SR ISO 10566/2001
0 1 2 3 1 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI i _
15 | Numar colonii la 37 C UFC/ml Nicio modif SR EN SO 6222/2004
anormala o
16 | Numar colomii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN 18O 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme o UFC/100 ml 0 0 SR EN [SO 9308~
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189:2017
Intocmit, biolog

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




S.C. AQUATERM AG '98S.A
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENT

RAPORT DE INCERCARE

Nr 2326 Eliberat indatade 12.03.2021.

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-fesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii : 08.03.2021

Probi prelevati de: Vasile Elena

Motivul analizei: monitorizare operationala

R

CODRI-78.01 |

i
|

Nr Valori
crt. Indicatori UM. admise obtinute Metoda de luern
1 2 3 4 1 5
|
INDICATORT ORGANOLEPTICI |
1 | Mires Acc. SR EN 1622/2007
consumalorilor si |
nicie modif, !
anormala !
2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor sl I
nicia |
modif.anormala |
INDYCATORI FIZICO-CHIMICI ]
3 | Determinarea pH-ului Unil pH >6,3 :<9,5 SRISO 10523/2012
4 1 Determinares conductivitatii (fa 201C us /em 2500 SR.EN 274888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Ace. SR IS0 7887/2002
consnmatorilor st
nicio modit. “
anormala L
6 | Determinarea tubiditatii FNU <3 SR BN 180 7027-12016
7 | Determinarca continut de amoniu (NH, ) mg/l 0.50 SR IS0 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO3 ") mg /I 50 SR IS0 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutnlui de azotiti (NO2T) mg /1 0,30 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutuivi de clomri {(C1) mg /i 250 SRISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber g /] 0.1-0,3 6,5 SREN IS0 7393-2/2018
12 | Determinarca duxitatii totale Gr genn =5 SR IS0 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 50 SR N IS0 84672001
14 | Determinarea continut de aluminiu {Al*) ug/l 200 SR IS0 10566/200)
0 1 2 3 i : 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI )
15 | Numar colonii Ia 37°C UFC/ml Nicio modif, SR EN IS0 622212004
anonmala |
16 | Numar colonii 1a 22°C UFC/ml Nicio modif, SR EN ISO 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Entcrococi feeali CUFC/I00ml | 0 0 SREN ISQ 7809-2:2002
|20 | Clostridivm perfringens UFC/100 mi 0 SR EN IS0 14189:2017

of Jalior @Rlﬁhﬂgs; " Intocmit, biolo i
cHIRETERECIALL |
D: 480030 )

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.
. “
;\

1




COD RI1.-7.8.01

S.C. AQUATERM AG 98 5.4
LABORATOR STATIL TRATARFE APA
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.179 Eliberat in datade 17.03.2021.

Locul prelevarii: Punct retea -PIATA CENTRALA
Data prelevarii; 15.03.2021

Proba prelevata de: Nita Tuliana

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metada de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor consumatorilor si | SR EN 1622/2007
st nicio modif, nicio modil.
) anormala anormala
2 | Gust ) Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumaltorilor | consumatorilorsi | SR I'N 1622/2007
si nicio modif. | nicio modil.
o anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI i
3 Detenminarea plH-ului Unit pH >6,5 <95 7.4 SR ISO 10523/2012
! Determinarea conductivitatit (la 20C i uS fem 2500 90 SR EN 27888/1997
3 Culoare reala/aparcenta Acc. Acc. SR EN ISO 78872002
consumatorilor | consumatorilor si
sinicio modil, | micio modif.
anormala | anornmala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <5 1 2,9 SR EN ISO 7027-1/2016
~ 7 | Determinarea continut de amoniu (NH;) ma /1 T 0A0 0,00 SR ISO 7150-1 /2001
8 Determinarea continut de azotati (NOy”) ma /1 30 2,84 SR ISO 7890-3/ 20(:)
9 Determinrea continutului de azotiti (NO5 ) ma /1 0,50 0,11 SR EN 26777 12002
10 | Determinarea continutului de cloruri (C17) mg /1 [ 250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Delerminarca clorului rezidual (Cl;)liber mga /1 0.1-0.3 037 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritati totale Gr germ 5 SR IS0 6039/2008
3 | Determinarea indicclui de permanganat mg /105 i 3,0 1,73 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminu (A1) ua/l [ 200 923 SR ISO 10566/2001
)] 1 2 { 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI - . _
15 | Numar colonii la 37 C UFC/ml Nicio modil’ SR EN 150 622272004
| anonnala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala |
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN [SO 9308- |
T 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 ] SR EN 1SO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 | SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 | SR EN ISO 14189:2017
Sef laborator,chimist - —————— Intocmit, biolog
UIANU CORINA :
- CHUfTST SPEGIALIST chuLly
y “§O0:480030
Declaratie; Reztlia

tele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare,



S.C. AQUATERM AG '98 8.4 §
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr 2340 Eliberat in datade 17,03,2021.

Locul preleviirli: ®roba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni

Data prelevirii: 1503.2021
Proba prelevati dé: Nitd Tuliana
Motivul analizei: monitorizare operationala

COD R1-78.01

Nr Valori
crt, Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 i 5
INDICATORY OQORGANOLEPTICI i
1 Miros Ace, Ace, SR'EN 1622/2007
eonsumatorilorsi | consumatorilor |
nicio modif. a1 nicio medif, )
snormalz anormals ‘\
|
2 Gust Acc. Acc. SR'EN 1622/2007
consumatorilorsi | consumatorilor
nicio sinicio modif. ﬂ
modif.anormala anormala :|
It
INDICATORI FIZICO-CHIMICY [
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5 1<9,5 SRIS0 10523/2012
4 | Determinarea conductivilatii {Ia 20°C pS fem 2300 SR/EN 27888/1957
5 | Culoarc reala/aparents Ace. Acc, SR 180 7887/2002
consumatorilor si | consumaterilor ;
nicio modif. si nicio modif. i
anocrmala anormala :
6 | Determiparca turbidiiatii FNU <5 SR:EN ISO 7027-1/2016
7 | Determinarca continut de amoniu (NH, ) mg/l | 0,50 SRIISO 7150-1 2001
8 | Delerminarea continut de azotati (NOQy ) mg /i 30 SR IS0 7890-3/2000
9 | Delerminrea continntului de azotiti NO,) mg/l 0,30 } SREN 26777 12002
10 | Determinarea contimutului de clorari (C10) mg/l 230 SRIISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Clz)liber mg /i 0,1-0,5 0,5 SREN ISO 7393-2/2018"
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR,IS0 60392008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg/l1 O 5,0 SR,EN 180 84672001
14 | Determinarea continut de aluminiu (A% ug/l 200 SR,180 10566/2001
0 1 2 3 4 ] 5
INDICATORI MICROBIQLOGICI ]
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif, SR, EN 80 6222/2004
anormala \
16 | Numar colonii Ia 22°C UFC/md Nicio modif, SRﬂ‘ ENIS80 6222/2004
anormaln |
17 | Bacterii ¢coliforine TFC/100mi 0 SR, EN 1SO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali URC/100 ml 0 0 SRIEN ISO 73899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SREN ISO 14189:2017
Sef laborathr., st CORINA Intocmit, hiﬂlﬂgh ]
< T3P LIST

DeclaratiecRegaliatale incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este inferzis reproducerea
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul d 1 incercare.
|

|
]

1




5.C. AQUATERM AG '98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr 2354 Eliberat in datade 26.03.2021,

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni

Data prefeviriit 22.03.2021
Probii prelevati de; Tomescu Mihacla
Motivul analizei: monitorizare operationala

CODRI-78.01 |

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise ebtinnte Metoda de lucru
3 2 3 4 i 5
l
INDICATORI ORGANOLEPTICI ,
1 Miros Acc, SR BN 1622/2007
consumatorilor si ;
nicio modif, ‘i
anormala ‘
|
2 Gust Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor st |
nicto b
modif.anormala '
INDICATORI FIZICQO-CHIMICI !
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 SR 150 10523/2012
4 | Determinarca conductivitatii (la 20°)C us /em 2500 SR EN 27288/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc, SR ISO 7887/2002
consumatorilor si
nicio modif.
anormala .
6 | Determinarca tarhiditaiii FNU <5 SR EN ISO 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amonin (NH; ) mg /1 0,50 SR IS0 7150-} /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NOs) mg /1 50 1 SRISO 7890-3/ 2000
9 | Determinres continutului de azotiti (NO, ) mg/l 0,30 SR EN 26777 /2002
16 | Determinarea continutului de clomuri {C17) mg i 250 SR ISQ 9297/ 2001
11 | Determinarea cloruhni rezidual {Cl;)liber mg/l 0,1-0.3 0,5 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ. >3 SR.IS0 6059/2008
13 | Determinarea indicehn de permanganat g/l Qs 5.0 SR EN T80 8467/2001
14 | Determinarea continut de alumini uTAP) pge il 200 SR.IS0 10366/2001
(1] 1 2 3 4 . ]
INDICATORI MICROBIOLOGICY :
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif, SR EN IS0 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii Ia 22°C UFC/ml Nicio modif, SREN 18O 622212004
anommala y
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml g SR ENISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml o 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 mt 0 0 SR EN 180 7899.2:2002
iy pegfringens UFC/100 m! 0 SR ENISO 1418%:2017

L

n:ﬁ:q
!

Intozwg,
\

QO:‘ i@?in I\
‘ﬁﬁf&r%@'}g@éc‘i] - -
30 . . N R’ o
= et atgerRezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incerecare.




8.C. AQUATERM AG "98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE
Ni.181 Eliberat in data de 26.03,.2021, -

Locul preleviirii; Punct retea ~Strada Rm. Valcea

Data prolevari : 22.03.2021
Proba prelevati de: Tomescn Mihaela

Mouotivul analizei: monitorizare operationata

CODRI-7801 |

SEFIENOGER M Anidt
CHIMISHYEEGTALIST
s 0030

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei,

1%

Nr Valori J
ert. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de Incru
1 2 3 4 G
|
INDICATORI ORGANOLEPTICI ;:

1 | Miros #Ace. Ace, Acc. SR ENI1622/2007
consumalorilor  consumatorilorsi | SR EN1622/2007
sinicio modif. nicio medif,
anomala dnormala

2 Gust Acc. Acc, SR EN 16222007

consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 16222007
si nicio modif, | nicio modif. .
anormala anormala |
INDICATORI FIZICOQ-CHIMICI [

3 | Delerminarea pH-ului UnitpH 6,5 :<9,5 6.9 SR ISO 10523/2012

4 | Determinarea conductivitatii (la 20°)C 1S /em 2500 91,7 SR EN27888/1997

] Culoare reala/aparenta Acc. Acc. SR EN IS0 7887/2002

consumatorilor consumatoritor si ii
sinicio modil, | nicio modif, "
anormala anormala .

6 | Determinarea furbiditatii FNU <3 1,0 SR ENJS0 7027-1/2016

7 | Delerminares continud de amoniu (NEL) mall 0,50 0,60 SR IS0 7150-1 200

8 | Detenminarea continut de azotati (NO;™) mg /1 50 2,78 SR IS0 7890-3/ 2000

9 | Determinrea continutului de azoliti (NO, ) me/l 0,50 0,10 SR ENDR6777 12002

10 | Determinarea continutului de cloruri (CI) g/l 250 SR IS0 92597/ 2001

11 | Determinarea clorului rezidual (Clp)liber mgfl 0,1-0,5 9,31 SR ENIISO 7303-2/2018

12 | Determinarea duritatii totale Gr germ, 5 SR ISO 6039/2008

13 | Determinarea indicelui de permanganat mg 10, 30 1,84 SR EN{ISO 8467/2001

14 | Determinarea continut de sluminiu {A®) ns/l 200 80 SR ISO 10366/2001

0 1 2 3 4 ] 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI ]

15 | Numar colonii la37°C UFC/mi Nicio moldif SR EN 150 6222/2004

anermale .

16 | Numar colonii la 22°C UFC/mt Nicio modif SR EN ISO 6222/2004

anormala )

17 | Bagcterii coliforme UFC/100 wl 0 0 SR EN IS0 9308-

1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 mi 0 1] SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Closiridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017
Intocmit,biol‘og

& L.
e interzisa reproducerea

totala sau partialg a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




