S.C. AQUATERM AG '98 S.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

Locul prelevarii: Punct retea ~Bulevardul Basarabilor
Data preleviril :26.04.2021

Proba prelevati de: Dutk Coring

Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARI:}
Nr.186 Eliberat in data de 3,03.2021.

COD RI-73.01

——pn———. « w om A

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lueru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc, Acc, SR IEN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorst | SR EN 1622/2007
i si nicio modiL. nicio modif.
anormala ancrmala
2 Gust Ace. Acc. SR EN 1622/3007
conswnatdrilor | consumiatorilorsi [ SR EN 16222007
sinicio modif. | nicio modif.
~ anormala anormals
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pll-ului Unit pli >6,5 <93 7.83 SRISO 105232012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20")C uS /em 2500 399 SR LN 27888/1997
5 Culoara reala/aparonta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
si nicio modif.
anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <3 1,7 SR EN 180 7027-1/2016
7 | Daterminarea continut de dmoniu (NH, ) mg /1 0,530 0,00 SR IS0 7130-1 /2001
8 | Delerminarea continut de azotati (NO3™) mg /I 50 3,40 SR ISC 7890-3/2000
0 | Determinrea continutului de azotiti (NQz ) mg/l 0,30 0,17 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea ¢continotului de cloruri (CI7) mg/l 250 SR IS0 9257/ 2001 ,
11 | Determinarca clorul rezidual (Cl;)liber mg /A 0,1-0,5 0,39 SR EN 1SO 73932/2013
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 3 SRISO 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg 10, 5,0 1,25 SR EN IS0 8467/2001
T4 | Determinarca continut de aluminiv (AT) s/l 200 130 SR IS0 1036672001
0 1 2 3 4 5.
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii 1a 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN IS0 6222/2004
anonnala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anonnala
17 | Baclerii coliforme UFC/100 ml 0 [} SR EN ISO 9308~
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml ] 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
I 19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002.
1 20 | Clostridium perfringens UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 14189:2017
Sef laborator,chimis Intocmit,biolog

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




S.C. AQUATERM AG '98 S.A
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBIURENI

RAPORT DE INCERCARE
Nr2424 Eliberat indatade 3.052021.

Laocul preleviirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni

Data prelevarii: 26.04.2021
Proba prelevata de: Duta Corina
Motivul analizel: monitorizare operationala

COD RI1.-7.8.01

Nr Valori
crt, Indicatori UM. admise obtinnte Metoda de Tucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Ace. ‘ SR EN 1622/2007
consumatorilor si
nicio modif,
anormala
2 GusL Ace, SR EN 1622/2007
consumatorilor si
nicio
modif.anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICT
3 Deicrminarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,3 SR IS0 1052312012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20C 1S /em 2500 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc. ‘ SR IS0 7887/2002
consumalorilor i
nicio modif,
anormsala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <3 SR EN ISO 7027-1/2016
7 | Determinarea contimut de amoniu (NH,) mg/l 0,5t SR 1SO 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO3 ") mg /| 50 SR ISQ 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotii INO,™) g/l 0,50 SR EN 26777 2002
10 | Determinarca continutului de cloruri (CI7) mg/l 250 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clonlui rezidual (Cly)liber mg/l 0,1-0,5 0,5 SR ENISO 7393-2/2018
12 | Dcterminarea duritatii totale Grgem >3 SR IS0 6059/2008
13 | Determinarea indicclui de permanganat nig /1 0z 5,0 SRENISO 8467/2001
14 | Determinarca confinut de aluminiu (A1?) gl 200 SR 180 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii }a 37°C UFC/ml Nicio modil. SR EN ISO 62222004
anormala
16 | Numar coloniila 22°C UFC/ml Nicio modif, SR ENISO 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforie UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 m! 0 0 SR ENTSO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2;2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SR ENISO 14189:2017
Sef laborator, chipdsf\ 1 Intacmit, biolog,

CORINA

Declaratie: R ﬁhtﬁéiélé@ﬁé@@arikjr se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa
reproducerea fotala5an pariii] a.raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din ragortul

de incercare,




S.CAQUATERNS AG "98 8.1

LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENT

Locul prelevarii: Punct retea —Valea Sasului
Data prelevarii :11.05.2021

Proba prelevata de: Duta Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARE
Nr.188 Eliberat in data de 17.03.2621.

CODR.I1.-7.8.01

Nr Valori \
cort. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 ]
INDICATORI ORGANOLEPTICI o
1 | Miros | Ace | Ace SR EN 162212007
i consumatorilor consumatorior st | SR EN 1622/2007
i st nicto modif. nicio modif.
| anormala anormala
2 Gust | Acc. Acc. SR EN 16222007
I consumatoriior | consumatorilor si [ SR FN 1622/2007
| siniciomodif. | meio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI -
3 | Determinarea pH-ului Umitpll | >6,5<93 7,5 SR ISO 10523/2012
1 | Determinarea conductivitati (la 207)C 1S /em i 2500 230 | SRIN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta T Acc SR EN ISO 788772002
| consumatorilor
s1 nicio modif.
anornmala
6 Determinarea turhiditati FNU <3 1.8 SR EN ISO 7027-1/2016
7 Determinarea conunut de amoniu (NI1,7) me /1 0,30 0,00 | SRISO 7150-1/2001
8 Determinurca continut de azotats (NO3™) mea /| S0 3,10 | SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO,™) ma/l 0.50 0,12 | SR EN 26777
L 22002/C91:2006
10 | Determinarea continutulwi de cloruri (C17) mg /i 230 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorlui rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-0.3 0,28 | SR EN IS0 7393-2/2018
12 | Determinarca duritatii lotale Gr germ 3 | SR IS0 6059/2008
3 | Delenminarea indicelui de permanganat mg /1 0, 50 1,25 ["SR EN1SO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AI?) na/l 200 R | SR ISO 10566/2001
0 i 2 3 4 | 5
~INDICATORI MICROBIOLOGICI
13 : Numar colonii la 37 C UFC/ml Nicio modif | SR EN 1SO 6222/2004
| o anormala - |
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif | SR EN ISO 6222/2004
| B anormala ]
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19| Enterococi fecali UFC/l00ml | 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml | 0 0 SR ENISO 14189:2017
/ -
[ Sefiabaratarghiimist Intocmit,biolog
CCHIMISTHPECIALIST A A~
! (oA (REIERE) ! N

2

Declaratie Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




S.C. AQUATERM AG 98 8.4
LARORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

Locul prelevarii: Punct retea ~Piata Posada
Data prelevirii :04.05.2021

Proba prelevati de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala.

RAPORT DE INCERCARE
Nr.187 Eliberat in data de 17.05.2021.

COD R.1.-7.8.01

i Nr Valori
crt. Indicatori UM, admise obtinute Metoda de lucrn
1 2 3 4 3
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumdtorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
2 Gust Acc. Ace. _ SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio modif. | nicio modif,
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
53 | Delerminarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 1.7 SRISC 105232012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20)C uS fem 2300 305 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta ) Ace, SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
si nicio modif,
anormala
6 | Determinarea turbiditatii INU <3 1,8 SR ENT1S0Q 7027-1/2016
7 | Determinarea continul de amonin (NH, ) mg /1 0,50 0,00 SR IS0 7150:1 /2001
8 | Determinarca continut de azotali (NO3™) mg/l 30 3,40 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Delemminrea continutului de azotiti (NO2") mg /1 0,30 0,13 SR EN 26777
£2002/C01:2006
10 | Deterniinarca continutilui de clorur (CI7) mg /1 250 SR IS0 9297/2001
11 | Detenninarea clorului rezidual (Cl)liber mg /1 0,1-0,5 0,31 SR ENTSO 7393-2/2018
12 | Determiniaréa difitatii fotale Gr germ 3 SR ISO 60392008
13 | Determinarea indicelni de permanganat mg/10,; 30 1,73 SR EN 180 8467/2001
14 | Detenminarea continut de aluminiu (Al*) ug ! 200 105 SR ISO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numarcoloniila 37°C UFC/ml Micio modif SR EN IS0 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii Ia 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 622272004
anormala )
17 | Bacterii coliforme UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 9308-
. 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 9308-
. 1:2015/A1-2017
19 | Enlerococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017
Intocmit,biolog

Deciaratic: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




S.C

AQUATERNS AG *98 8.4

LABORATOR STATH: TRATARE APA

CERBURENT

RAPORT DE INCERCARE

Nr.2454 Eliberat in datade 17.05.2021.

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii : 11.05.2021

Prol

ha prelevata de: DUTA CORINA

Motivul analizei: monitorizare operationala

COD R.I.-7.8.01

I Nr o Valori
| ert. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5 §
INDICATORI ORGANOLEPTICI -
1| Miros T Aee SR EN 1622/2007
:‘ ' ‘ constmatorifor st
| nicio modif.
J‘ anormala
2 | Gust ) Ao SR EN 162272007
! consumatorilor si
| nicio
;‘ B modif.anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI .
3 | Determivarca pH-ului Unit pH >6,5:<9,3 SR IS0 10523/2012
4 | Determinarca conductivitatii (la 20)C uS /cm 23500 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta \ee SR 1SO 78872002
consumatorilor si
nicto modif’ ‘
anormala - ‘
6 Determinarea turbiditatii FNU <3 SR EN ISO 7027-1/2016 |
7 Delerminarea conlinut de amoniu (NHy ) mg /1 0.50 SR ISO 7130-1 22001 i
8 | Determinarca continul de azotati (NO3") mg /I 30 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO3") mg /I 0,50 SR EN 26777
£2002/C91:2000
10 | Determinarea continutului de cloruri (C17) mg /1 5 250 SR ISO 9297/ 2001
11| Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber mg/l | 0.1-05 0,5 SR LN 180 7393-2/2018 |
12| Detcrminarca durilatii totale Grgerm | >3 | SRISO 60592008 j
3 | Determinarea indicelui de permanganat mg /1 O, 3.0 SR ENISO 84672001 |
14 | Determinarea continut de aluminin (AI*) ug/l 200 ) | SRISO 10366/2001
0 1 | 2 1 3 4 5
! INDICATORI MICROBIOLOGICI
| 153 | Numar colonii la 37 C UFC/ml Nicio modif. SR ENISO 6222/2004
anormala
16 | Numar coloniila 22 C UFC/ml Nicio modif. | SR EN ISO 6222/2004
! o anonala |
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 : SR EN ISO 9308-
- . | 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 [ SR EN IS0 9308-
- | 1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 | SR EN IS0 7899-2:2002
,_Z(L__.Closgidjum-lpiglsﬁringcns UFC/100 ml 0 I SR FNISO 14189:2017
i \iorator Citihis{ ) Intocmit, biolog,
/ PE 18T | RIS S

g

43410130
eciaratie:

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa

reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul

de

incercare.



S.C. AOQUATERM AG 98 5.4
[ ABORATOR STATIE TRATARE AP

CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr.2440 Eliberat indatade 17.05.2021.

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni

Data prelevarii :

4.05.2021

Proba prelevata de: JIANU CORINA
Motivul analizei: monitorizarc operationala

COD R.[.-7.8.01

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise | obtinute Metoda de lucru
1 2 3 ; 4 5
— L
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros | Ace. Aee SR N 162272007
| consumatorilor si consumatorilor si
| nicio modif. meio modif.
| anormala ‘ anormala
2 | Gust Ace. Ace. SR EN 162212007
consumatorilor 1 consumatorilor si
[ nicio [ nicio modif. ;
i modifanormala i 2normala
? . i o !
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarca pH-ului ~ Unit pH [ >65<95 7,5 SR TSO 105323/2012
4 | Determinarea conductivitatii (la 20 )C uS /em 2500 118 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Ace Ace. SR ISO) 7887/2002
consumalorilor si consumatorilor si j
nicio modif. nicio modifl. ‘
! ) anornuila anormala
6 | Determinarca turbiditatii FNU <35 0,6 SR EN ISO 7027-172016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,™) mg /1 0.50 0 SR ISO 7130-1 /2001
8 | Determinarca continut de azotati (NO;™) mg /| 50 2,61 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO; ) mg /1 0.30 6,08 SR EN 26777
B B : 2002/C91:2606
10 | Determinarea continutului de cloruri (Cl') mg /I j 250 9,35 SR ISO 9297/ 2001
3 1 1 | Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-0.5 5 0,5 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale N Grgerm | >3 6,05 SR ISO 60392008 o
3 | Determinarea indicclui de permanganat mg /10, 5.0 1,25 SR ENTSO 84672001 |
14 Determinarca continut de aluminiu (AF) g/l 200 84 SR IS0 103662001 |
0 1 2 3 4 ; 3 |
INDICATORI MICROBIOLOGICI )
I3 | Numar colonii la 37 C UFC/ml Nicio modif. Nicio | SR EN ISO 6222/2004
- anormala modit. anormala
16 | Numar colonii la 22 C UFC/ml Nicio modif Nicio modil. SR EN IS0 6222/2004
anormala anormala
17 | Baclerii coliforme UFC/100ml 0 , 0 SR EN ISO 9308-
- i [ 12015/A1-2017 -
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 } 0 SR FNISO 9308-
] 1:2015/A1-2017 -
19- | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN 180 7899-2:2002
20T (E‘Tbsuﬁiﬁﬂmﬂnn}zcns UFC/100 ml | 0 | 0 SR EN ISO 14189:2017
; Sef 1 oF OhIRT - Intocmit, biskog,
] 30 W'&/ g

eclaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusg@m—}ﬁel Este interzisa

reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul
de incercare,



COD RI1.-7.8.01

S.C AQUATERNL AG 98 8.1
LABORATOR STATIE TRALTARE AP
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.2466 Eliberat in data de 19.05.2021.

Locul prelevarii: Praba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii: 17.05.2021

Proba prelevata de: DUTA CORINA

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr ; [ Valori
crt. Indicatori U.M. admise | obtinute Metoda de lucru
’ 1 2 3 i 1 3
| |
INDICATORI ORGANOLEPTICI 3
ST e | SR EN 162272007 “
| consumatorilor si
| nicio modit.
3 anormala
1 | .
|2 | Gust ‘= Ace. SR EN 162272007 !
| ‘ consumatorilor st :
| mcio . |
L | fx:c\di!iarmrumla y |
| INDICATORI FIZICO-CHIMICT
[ 3 Determinarca pH-ului Unit pH >05<93 | i SR 180 1032372012
P4 Delerminarea conductivitatii (la 20 )C uS /em 2300 SR EN 27888/1997 ‘
[ 5 ! Culoarc rcala/aparenta Ace SR 1SO 788772002 1
i ! consumatorilor si |
| ! nicto modifl.
I | anormala |
6 | Detcrminarca mrbiditatii | FNU <3 SR EN ISO 7027-172016 ¢
7 | Determinarca continut de amoniu (NHy ) mg /| 0.30 SR ISO 7150-1 /2001
| 8 | Determinarca continut de azotati (NOy") mg /1 30 3 SR ISQ 7890-3/ 2000
™9 T Determinrea continutului de azoliti (NO; ) mg /1 0.50 B SR EN 26777
! | i | 72002/C912006
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /I 230 I SR IS0 9297/ 2001 K
11| Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg /I i 0.1-0.5 | 0,5 SR EN ISO 7393-2/2()1_547
.12 | Delerminarca durilatii totale Gr germ >3 | SRISO 60392008 |
| 13 | Determinarea indicelui de permanganal mg /10, 5.0 SR ENISO 84672001
14 | Determinarca continut de aluminiu (AI) ng /1 200 SRISO 10366/2001 |
0 B 1 2 3 | 5 j
INDICATORI MICROBIOLOGICI - )
| 15 | Numar colonii la 37 C UFC/ml Nicio modif SR EN SO 6222/2004
| | ~ anormala (
16 | Numar coloniila 22 C UFC/ml | Niciomodil. | SR ENISO 622222004 |
) ‘ | anormala !
17 | Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-
, 1:2015/A1-2017 |
18 | Escherichia coli UFC/100 m1 | 0 0 SR EN IS0 9308- :
_ 1 ‘ , 1:2015/A1-2017 :
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 | 0 SR N ISO 7899-2:2002
[ 20 | Clostridiwm perfringens - -——--=—=""" UFC/100 ml 0 { SR ENISO 14189:2017 |
) Sef laborat hI-J : \.éli::‘ ORINA— - ' " .ll 3
ef laborator, ¢ mulsc SIS PECIALIST \ Intocmit, biolog,

|

- i i t
P : \;C’§480030H 7' ~ . o . . .
Declaratie: Rezuhdtele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este mterzyéa

reproducereca totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din'raportul
de incercare.

=



Ay i ve—— - .- - - e e .

S5.C. AQUATERM AG '98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE 4P4
CERBURENI
RAPORT DE INCERCARE
Nr.189 Eliberat in data de 19.05.2021.

Locul prelevirii: Punct retea —Valea fasuluf
Daca preleviirii :17.05.2021

Probi prelevati de: Dutd Corina

Motivul anatizei: monitorizarc operationala

S

CODRI.-7.8.01

&

Nr Valori
ort, Indicateri LING A admise obtinute Metada de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI _
1 Miros Ace. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | eonsumatorilorsi [ SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
2 | Gust Act, Acc. SR IEN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio medil, | nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICL .
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 7.8 SR IS0 10523/2012
4 | Determinarea conductivitatii (1a 20°)C u8 /em 2500 180,7 SR EN 27888/1957
5 | Culoare reala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorifor
si nicio modif.
anormala
G | Determinarca (urbiditatii FNU <3 2,3 SR EN ISC 7027-1/2016
7 | Delenninarea continut de amoniu (NEL, ) mg/l 0,50 0,00 SRISO 7150-1 /2001
8§ | Determinarea conlinut de azota (NO3™) mg /1 50 3,40 SR IS0 7890-3/ 2000
9 | Delerminrea continutului de azotiti (NO, ) mg /1 0,50 0,15 SR EN 26777
‘ 12002/C91:2006
10 | Determinarea continutului de clorari (CF) msfl 2350 SR ISO 9297/ 2001
11 | Deferminarep cloruhy rezidual (Cly)liber ma/l 0,1-0,3 0,34 SR EN 18C 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii tolals Gr germ 5 SR 18Q 6055/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5.0 1,25 SR EN ISO 8467/2001
14 | Delerminarea continut de aluminiu (Al%) pe/l 200 97 SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii Ia 37°C UFC/mi Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN IS0 6222/2004
anormala '
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 f SR EN 180 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 ] SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 1l 0 0 SR EN 18O 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SRENISO 14189;2017
3 1 JiaNU CORINA
Sef laborafOF,Chlmilﬁi : PECIALIST Intocmit,biolog
. D:/480030
s

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




CODR.1-7.8.01

S.C. AQUATERM AG 98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI
RAPORT DE INCERCARE -
Nr.2480 Eliberat in data de 27.05.2021.

Locul preleviirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data preleviinii : 24.05.2021

Probii prelevatii de: Duta Corina

Mativul analizei: monitorizare operationnla

Nr Valori .
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Miros Ace, SREN 162272007
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
2 | Gust ] Acc SR EN 1622/2007
consumatorilor si
nicio
miodif anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determingrea pH-ului Unit pH >6,5:<8,3 SRISO 10523/2012
4 | Determinatea conductivitatii (la 20"C uS /em 2500 SR N 27888/1997
5 | Culoate reala/aparenta Ace. SR 180 7887/2002
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
6 Delerminarea turbiditatii ENU <5 SR EN ISO 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,") mg /1 0,50 SR ISO 7130-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO5") ~mgdl 30 SR IS0 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO,") mg/l 0,50 SR EN 26777
12002/C91:2006
10 | Determinarea continutului de cloruri (C17) mgfl 250 SR.ISO 9297/ 2001
11 | Determinarca clorului rezidual (Cl)liber mg /1 0,1-0,5 0,5 SR ENISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 60592008
13 | Determinarea indicelui de permanganat - mg/l0; 5,0 SR ENISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al®) ng/l 200 SR IS0 103606/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli ) UFC/100 ml 0 1} SR EN ISO 0308-
1:2015/A1-2017
.19 | Enterococi fecali o oo luFC0mL | 0 0 SR EN IS0 7899-2:2002
20 | Clostridium perfnngens UFC/100 ml 0 SR EN ISO 14189:2017

Intacmit, biolo
hitatele incercarilor se refera numai la proba supusa zel. Este interzisa

repré@&e'r@hﬂﬁﬂtala sau partiala a raportului de iicercare sau folosirea unor date partiale din raportul

de incercare.
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RAPORT DE INCERCARE
Nr.190 Eliberat. in data de 27.05,2021.

CODRI.-7.3.01

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 162212007
consumdtorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
2 | Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi [ SR EN 1622/2007
sinicio modif. | nicio modif.
anormala angrmala
INDICATORI FIZICO-CHIMICL
3 Detenminarea pH-ulni Unit pH >6,5:<9,5 7.5 SR IS0 10523/2012
4. | Determinarea condnctivitatii (ia 20")C S fen 2500 320 SR EN 27888/1997
5 | Culoare reala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatnrilor
si nicio modif,
anormala
6 | Detcrminarca turbiditadi FNU <5 1.8 SR ENISO 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NIL;™) mg /1 0,50 0,00 SRI8O 7130-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO3™) mg /1 50 3,55 SR 18O 7890-3/ 2000
9 | Delerminrea continutului de azotiti (NO,") mg/l 0,50 0,15 SR EN 26777
£2002/C91:2006
10 | Determinarea continutului de cloruri (C17) mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cly)liber mg/l 0,1-0,5 0,24 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 5 SR ISO 6059/2008
3 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5,0 1,25 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarca continut de alurminiu (Al) ug/l 200 94 SR.ISO 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIQOLOGICI
15 | Numar colonii 1a 37°C UFC/inl Nicio modif SR EN 180 6222/200:4
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/inl Nicio modif SR EN IS0 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml ] 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali ~ UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7895-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 [0 SR ENISO 14189;2017

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera mamai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea
totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




