S8.C. AQUATERM AG 98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE
Nr,2512 Eliberat in data de 11.06.2021.

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-jesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii : 09.06.2021

Proba prelevati de: DUTA CORINA
Motivul anslizei: monitorizare operationala

X e i — ———

COD R1-7.8.01

Nr Valori
crl. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
TNDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
sonsumatorilor si consumatorilorsi |,
nicio modif. nicio
anormala modif anormala
2 Gust Acc. Acc. SR EN 162272007
consumatorilor si consumatorilor si
nicio nicio
modifanormala modifanormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9,5 7.3 SR ISO 10523/2012
4 | Determinarca conductivitatii (la 20°)C us /em 2500 80,8 SR EN 27888/1997
5 | Culoarc reala/aparenta Acc. Ac, SR SO 7887/2002
consumatorilor si consumatorilor si
nicio modif, nicio
anormala modif.anormala
6 | Determinarea turbiditati FNU <5 1,0 SR ENISO 7027-1/2016
7 | Determinarea continut dc amoniu (NH, ) mg/l 0,50 0 SR ISO 7130-1 2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO3") mg /1 50 2,47 SR.ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NOz ) mg/l 0,30 0,09 SREN 26777
12002/C91:2006
10 | Determinarca continufudui de ¢loruri (C17) mg/l 230 9,35. SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului reziduat (Clp)liber mg/l 0,1-0,5 0,5 SR EN IS0 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >5 SR IS0 6039/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg/i0; 5,0 0,94 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarca continut de aluniniu (Al%) ugh 200 79 SR 180 10366/2001
0 1 2 3 4 5
. INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii Iz 37°C UFC/mi Nicio modif, Nicio modif, SR'EN ISO 6222/2004
anormala anormala
16 | Numar colonii 1a 22°C UFC/nl Nicio modif, Nicio modif, SR EN IS0 6222/2004
anomala anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/41-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridiym perfringens UFC/100 mt 0 0 SR ENISO 14189:2017
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S.C. AQUATERM G '98 S.A
LABORATOR STATIE TRATARE APA

CERBURENI

Locul prelevarii: Punct retea -PTATA CENTRALA
Data prelevarii :09.06.2021

Proba prelevati de: Dutd Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARE -
Nr.191 Eliberat in data de 11.06.2021.

CODR.1.-7.8.01

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI |
1 Miros B Acc. Acc SR EN 1622/2007 !
consumalorilor consumatoriler si [ SR N 1622/2007 B
si nicio modil. nicio modif |
anormala anormala
2 Gust Ace, Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor si | SR EN 16222007
sinicio modif. | nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarcy pH-ulw Unit pH >6,5:<9.3 7,53 SR IS0 10523/2012
4 Determinarea conductivitatii (la 20" )C uS /em 2500 230 SR EN 27888/1007
3 Culoare rcala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
si nicio modif.
anormala
6 Determinarca turbiditati I'NU <3 1,7 SR EN ISO 7027-1/2016
7 Determinarea continut de amoniu (NI1;7) mg /1 0.50 0,00 SR 18O 7150-1 /2001
8 Delerminarea contint de azotatl (NO3 ™) mg /1 30 3,55 SR ISO 7890-3/ 2000
9 Determinrea continutulm de azotiti (NO; ") mg/l 0,30 0,15 SR LN 26777
£2002/C91:2006
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 230 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarca clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0,1-0,3 0,22 SR EN ISO 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ 5 SR ISO 6039/2008
13 | Determinarea indicelni de permanganat me /10, - 3.0 0,94 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarca continut de aluminu (A1) pg /1 200 95 SR JSO 10566/2001
0 1 2 3 4 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala B
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 622272004
B anormala
17 | Bacicrii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
- - 1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
200 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

Intocmit,biolog é{ ;
\ 2,

totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.



S.C. AQUATERM AG '98 5.4
LABORATOR STAJIE TRATARE APA
CERBURENT

Locul prelevarii: Punct retea -STR. 1 DECEMBRIE 1918

Data prelevarii :14.06.2021

Proba prelevata de: Jianu Corina
Motivul analizei: monitorizare operationala

RAPORT DE INCERCARE
Nr.192 Eliberat in data de 16.06.2021.

CODR.1.-7.8.01

r Valori
. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
| Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor consumatorilor si | SR FN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
) Gust Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatornlor st SR EN 1622/2007
si nicio modif. | nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9.5 7,10 SR ISO 10523/20]12
| Determinarea conductivitatii (la 20")C uS /em 2300 95,6 SR EN 27888/1997
) Culoare reala/aparenta Acc. SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
si nicio modif.
anormala
) Determinarea turbiditatii FNU <5 1,6 SR EN ISO 7027-1/2016
] Determinarea continut de amoniu (NH, ) mg /1 0,50 0,00 SR ISO 7150-1 /2001
3 Determinarea continut de azotati (NO3 ™) mg /1 50 2,94 SR ISO 7890-3/2000
) Determinrea continutului de azotiti (NO3") me /1 0,50 0,14 SR EN 26777
/2002/C91:2006
0 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001
1 | Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber mg /1 0.1-0,5 0,21 SR EN ISO 7393-2/2018
2 | Determinarea duritatii totale Gr germ 3 SR ISO 605972008
3 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 3.0 1,65 SR EN ISO 8467/2001
4 | Determinarea continut de aluminiu (Al*) ug /1 200 82 SR ISO 10566/2001
) 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
5 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
6 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
7 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
8 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
9 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
0 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017
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atele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerea

totala sau partlala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




.C. AQUATERM AG 98 S.A
ABORATOR STATIE TRATARE APA
CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr.2522 Eliberat in datade 16.06.2021.

_ocul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni

Jata prelevirii : 14.06.2021
’roba prelevata de: JIANU CORINA
Viotivul analizei: monitorizare operationala

COD R.1.-7.8.01

Valori
Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
Miros Ace. SR EN 162272007
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
consumatorilor si
nicio
modif anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
5 Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<9.3 SR ISO 1052372012
L | Determinarea conductivitatii (la 20°)C uS /cm 2500 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparcnta Ace. SR ISO 7887/2002
consumatorilor si
nicio modif.
anormala
S Determinarea turbiditatii FNU <5 SR EN ISO 7027-1/2016
’ Determinarca continut de amoniu (NH,") mg /1 0.50 SR ISO 7150-1 /2001
i Determinarea continut de azotati (NO3z") mg /1 50 SR ISO 7890-3/ 2000
)| Determinrea continutului de azotiti (NO,") mg /I 0.30 SR EN 26777
/2002/C91:2006
0 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 250 SR ISO 9297/ 2001
1 | Determinarea clorului rezidual (Cl,)liber mg /1 0.1-0.3 0,5 SR EN ISO 7393-2/2018
2 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 6059/2008
3 | Determinarea indicelui de permanganat mg /10, 5.0 SR EN ISO 8467/2001
1 | Determinarea continut de aluminiu (Al}) ug /1 200 SR ISO 1056672001
l 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
> | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 62222004
anormala
5 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN ISO 6222/2004
anormala
7 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
3 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
) | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
)| Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 SR ENISO 14189:2017
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HIMIST § 0%‘!%%‘!’:&!6 Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este intefzisa
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