S.C. AQUATERM AG "98 §.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP

CERBURENT

RAPORT DE INCERCARE

Locul prelevarii: Punct retea -1 DECEMBRIE 1918
Data prelevarii: 28.06.2021
Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

CODR.I.-7.8.0!

Nr.194 Eliberat in data de 1.07.2021.

totala sau partiala a raportulut de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.

<>

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa reproducerca

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtintie Metoda de lucru
1 2 3 ki 5
- - INDICATORI ORGANOLEPTICI
I Miros Acc. | Ace, SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor si | SR EN 16222007
s1 nicio modif nicio modif,
: anormala anormala
2 | Gust Acc. Acc. SR TN 162272007
| consumatorilor | consumatorilor si | SR BN 1622/2007
sinicio modil. | nicio modil,
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 Determinarca pli-ului Unit pH >6‘,5 <9.5 6,6 SR ISO 10323/2012
4 | Determinarea conductivitatii la207)C uS /em 2300 81,3 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenta Acc SR EN ISO 7887/2002
consumatorilor
si nicio modil
anormala |
6 | Determinarea turbidiati FNU <35 14 SR EN ISO 7027-1/2016 ]
7 Determinarea continut de amoniu (NH, ) mg /1 0,50 0,00 SR ISO 7130-1 /2001 '
8 | Determinarca continut de azotati (NO; ) mg /] 30 2,30 SR 180 78503/ 2000
9 Determinrea continutului de azotiti (NO, ™) mg /] 0.30 0,17 SR EN 26777
/2002/C91:2000
10 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg /1 250 SR 1SO 9297/ 2001 !
11 | Delerminarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0,1-0.5 0,23 SR EN ISO 7393-2/2018 |
12 | Detenminarea duritati totale Gr germ 3 SR ISO 60392008
3 | Determinarea indicehn de permanganat mg /10, 5.0 1,65 SR EN ISO 8467/2001
14 | Delerminarea continut de aluminiu (AlY) na /1 200 77 SR ISO 10366/2001
0 1 2 3 4 3 j
INDICATORI MICROBIOLOGICT - !
15 | Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
16 | Numar colonii la 22°C UFC/ml Nicio modif SR EN ISO 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali B UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostndium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017
Intocmit,biolog
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S.C. AQUATERM AG 98 .4
LABORATOR STAJIE TRATARE AP4
CERBURENT

- amaa,

RAPORT DE.INCERCARE

Nr.2551 Eliberat in data de 1.07.2021,

Locul preleviriit Proba de apa robinet-fesire Statie de tratarc Cerbureni

Data prelevirii ; 28.06.2021
Proba prelevati de: Jianu Corina
Motivul analizei: monitorizare operationala

S R A e it . a—— s — o

COD R.L-7.8.01

Nr _ Valori
ert. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORT GRGANOLEPTICY
1| Miros AcE, SREN 162200007
consumatorilor si
nicio madif,
anormala
5 Gust Acc. SR EN 162202007
consumatorilor si
nicio
modif.anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ulvi Unit pH >6,3:<9,5 SR IS0 10323202
4 | Determinarea conductivitatii (Ja 20°)C uS /em 2500 SR EN 27888/1997
5 | Culoarc reala/aparenta Acc. SR IS0 78387/2002
coensumatorilor si
nicio modif,
anormala
6 | Determinarea turbiditatii FNU <5 SR ENISO 7027-12016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH, ) mg/l 0,50 SR IS0 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO5") mg/l 50 SR ISO 7890-3/2000
9 | Determinr tinutuiui de azotiti (NQ," mg /1 0,50 "SREN26777
elermilirea contin ®0:) & 12002/C91:2006
19 | Determinarea continutului de cloruri (CI7) mg/l 250 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl)liber mg/l 0,1-0,5 0,5 SR EN IS0 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Gr germ >3 SR ISO 6039/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat mg/10; 3,0 SR EN IS0 8467/2001
14 | Determinarea continut de alnminiu (AP) pg i 200 y SR 180 105 26/2001
0 1 2 3
INDICATORI MICROBIOLOGICI
153 | Numarcelonii l4 37°C UFC/mi Nicio modif. SR ENISO 6222/2004
anormala
16 | Numar coloniila 22°C UFC/ml Nicio modif. SR EN IS0 6222/2004.
anormala
ii i 100ml 0 SR ENISO 9308-
17 | Bacterii coliforme UECA100m 13015/A12017
ichi i C/100 ml 0 0 SR EN JSO 9308-
18 | Escherichia coli UF m| T 015/A1 2007
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 S‘R EN1SO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens R UFC/100 ml 0 SR EN 130 14189:2017
Sef [aborator, (‘.hlmus[AN C HRINA Intocmit, biolog,

Declara

ilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interzis

reproducerea totala sau parﬁaJdYa rapoﬁulux de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul

de incercare,

-
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S.C. AQUATERM AG '98 5.4
LABORATOR STAJIE TRATARE APA
CERBUREN[ -
RAPORT DE INCERCARE
Nr.197 Eliberat in data de 08.07.2021.

Locul prelevarii: Punct retea— N0 &PTEG)
Data prelevarii: 05.07.2021

Probi prelevati de: POENARU MAGDALENA

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori U.M. admise obtinute Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Miros Acc. Acc. SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilorsi | SR EN 1622/2007
si nicio modif. nicio modif.
anormala anormala
2 Gust Acc. Acc, SR EN 1622/2007
consumatorilor | consumatorilor'si [ SR EN 1622/2007
sinicio modif. | nicio modif.
anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6,5:<05 71 SR 150 10523/2012
4 | Determinarea conductivitatii (1a 20°)C pSfem 2500 180 SR EN 27388/1997
5 | Culoare reala/aparenta Ace. SR EN IS0 7887/2002
consumatorilor
sinicio modif.
anormala
6 | Determinarea turbiditatii NU <5 1,6 SR EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amonin (NHy ) mg/l 0,50 0,00 SR IS0 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati NO3™) me/l 50 2,36 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti N0z mgll 0,50 0,16 SR EN 26777
/2002/C91:2006
10 | Determinarea continutului de cloruri (CL7) mg /1 250 SRISO 9207/ 2001
11 | Delcrminarea clorului rezidual (Cly)liber mg /1 0,1-0,5 0,23 SR EN IS0 7393-2/2018
12 | Determinarea duritatii totale Grgerm 5 SR IS0 6059/2008
13 | Determinarea indicelui de permanganat me /10, 350 1,28 SR EN IS0 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AI?) pe i 200 90 SR 180 10566/2001
0 i 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar ¢olonii la 37°C UFC/mi1 Nicio modif SR EN IS0 6222/2004
anormala
16 HNumar colonii 1a 22°C UFC/mi Nicio modif SR EN IS0 6222/2004
anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-
1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR.EN 180 7899-2:2002
20 [ Clostridium perfringens UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 14189:2017
Sef laborator,chimist Intocmit,biolog

Declaratie: Rezultatel

ercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Este interfzisa reproducerea

tntala ean nartiala a ranartnln Ae incereare <an folosirea unaor date nartiale din ranortil de incercare




S5.C. AQUATERM AG 98 S.A
LABORATOR STAJIE TRATARE APA
CERBURENI .
RAPORT DE INCERCARE
Nr.2565 Eliberat in data de 08.07.2021.

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii : 05.07.2021

Probi prelevatd de: POENARU MAGDALENA

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr Valori
crt. Indicatori UM admise obtinate Metoda de lucru
1 2 3 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Miros Acc, Acc, SR EN 162272007
consumatorilor si consumatorilor si
nitio modif. nicio modif,
anormala anormala
2 Gust Ace. Ace. SR EN 162272007
consumatorilor si consumatoritor si
nicio nicio modif.
moedif.anormala anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICY
3 - | Determinarea pH-ulni Unit pH >6,5:<9,5 7,00 SR ISO 10523/2012
4 | Determirarca conductivitatii (la 20°)C nsS /em 2500 165 SR EN 27888/1997
5 Culoare reala/aparenia Ace. Ace, SR 150 7887/2002
consuntatorilor si consumatorilor si
nicio modif, nicio modif.
anormala anormzla
6 | Determinarea turbiditatii FNU <5 1,1 SR EN IS0 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,.") mg /1 0,50 0 SR ISO 7150-1 /2001
8 | Determinares continut de azotati (NOz ) mg/l 30 2,28 SR ISO 7890-3/2000
9 | Determinrea continutslui de azotiti (NO2) mg/l 0,50 0,12 SR EN 26777
/2002/C91:2006
10 | Determinarea continatului de elorari (CT) mgl/l 250 11,27 SR IS0 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului rezidual (Cl)liber mg /1 0,1-0,5 0,5 SR ENISO 7393-2/2018
12 | Determinarea durilatii totale Gr germ >5 SR ISO 6059/2008
13 | Delerminarea indicelui de permanganat mg 10, 5,0 1,02 SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AP%) ug/l 200 90 SR IS0 10566/2001
0 1 2 3 4 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 { Numar colonii la 37°C UFC/ml Nicio modif. Nicio modif. SR ENISO 6222/2004
snormala anormala
16 | Numar colonii 1a22°C UFC/ml Nicio modif. Nicio modif. SR ENISO 62222004
anormala anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-
1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
122015/A1-2017
19 | Enteracoci fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 141892017
Sef lahorator, c@iﬁm ORINA Intocmit, biglog,
CHIMISTSPECTALIST | , .. L :
Declaratie: Rezul cagbange refera numai la proba supusa analizei. Este interzisa repr

totala sau pattiala a raportului de fncercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.




