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8.C. AQUATERA AG "98 S
TABORATOR STATIE TRATARE AP
CERBURENY

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 2576 Eliberat indaade 307 2022

Locul prelevirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevirii : 107.2022.

Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr I Valori )
crt. Indicatori UM. admise obtinute Metnda de lucru
1 2 , 3 1 5
INDICATORT ORGANOLEPTICT -
1 | Miros o ! Acc. | [ SREN 16222007
i ! consumatorilor si |
nicio modif. i
} anormala ;
| | ‘ f
2 | Gust B Acc. | SR EN 16222007
| consumatonlor st
| nicio \
. ‘ modif anommala | |
INDICATORI FIZICO-CHIMICI B
3 Determinarea pH-ulw , Unit pH >5<95 ] [ SRISO 105232012
&= 4 | Determinarea conductivitatii (la 20 )C uS /cm 2300 | SREN 27888/1997 +
5 Culoare reala/aparenia | Acc ‘ | SR ISO 788772002
1 consumatorilor si |
| nicio modhf’
i i | ancrmala I B
6| Determinarca turbiditatu | FNU <3 | SR EN ISO 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (NHs ) : mg /1 0.50 i TSRISO 7130-1 2001 |
8 | Determinarea continut de azotati (NO3™) mg /1 | 30 | SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO,™) | mg/l | 0.50 | SR EN 26777 22002
L_}p Determinarea continutului de cloruri (Cl) ) | mgd | 230 t___’ SR IS0 9297/ 2001
| _11_| Determinarea clorului rezidual (Clolliber | mg/1 | 0.1-05 5 | SRENTSO 7393-22018 |
12 | Determinarca duritatii totale Grgerm | >5 | | SR 1SO 6039/2008 '
13| Dclerminarea indicelui de permanganat | mg/10, 5.0 | SREN ISO 84672001
14 | Delerminarca continut de aluminiu (Al') g /1 200 TSRISO 103662001
|0 [ 1 | 2| 3 | 4 ‘ s ]
{., _INDICATORI MICROBIOLOGICI
715 | Numar colonii la 37 € UFC/ml | Nicio modif. | SREN IS0 6233/2004
L B 1 anormala | ]
16 | Numar colonii la 22 C UFC/ml Nicio modit "SR EN IS0 62222004 |
| anormala | i
717 | Bactern coliforme - UFC/100ml 0 SR EN 150 9308- |
I S (S 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli TUFC/I00 ml | 0 0 SR EN 1SO 9308-
| . o 1:2015/A1-2017
19| Enterococi fecali | UFC/100ml | © | 0 SR EN [SO 7899-2 2002
20 | Clostridwum perfringens | UFC/100 ml 0 | SRENISO 141892017
CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ultenoare pentru indicatorii
prevazuti de lege la sectiungir=Monitorizare operationala”.
/ Nu /
Sef laborator. chi ORIN A Intocmit. biolog L
qt. e CIAL
Prezentul raport de incercare serefé@exc iu div la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal.
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S.CAQUATERN G 9884
LABORATOR STATIE TRATARE AP
CLERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.264 Eliberat in data de 3 07 .2022.

Locul prelevarii: Proba de apa - punct retea PIATA CENTRALA
Data prelevarii: 107 2022.

Probi prelevara de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr | ' ' ' Valori [

e i Indicatori UM. ‘ 7admi_sc [ obtinuee iI Metoda de lucru )
; 1 2 ‘. 3 i 1 ‘[ 5
l 1 l

INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Miros Acc I Acc. SR EN 16222007

consumatonlor | consumatorilorsi | SR EN 16222007
{ $1 meio modif. ; nicio modit
e | anormala | anormala i
2 | Gust . Acc | Ace ~ | SR EN 162272007
‘ { consumatortlor | consumatorilor si @'EN 162272007 B
‘ | ! stmcio modif. | ucio modil. ! |
| . ] ‘[ anonmala | anormala ) t |
INDICATORI FIZICO-CHIMICI !
3| Determunarca pli-ului [ UnitpH [ >65<95 | 75 [ SRISO 105232012
4 | Determinarea conductivitatn (la 207 )C ' uS /em ‘ 2300 | 83.2 "SR EN 27888/1997
5 | Culoare realaaparenta Ace. ¢ | SR N IS0 7887/2012
[ consumatorilor |
e | si nicio modif. |
i ‘ anormalu | N 9
6 | Determimarea turbiditat ‘ FNU <3 | 1.8 SR EN ISO 7027-1/2016
7 | Determinarea continut de amoniu (N1,7) mg /l 0,50 | 0,00 SR ISO 71306-1 22001
8 | Determinarca continut de azotati (NO3 ) mg Al 50 | 3.30 | SR IS0 78%0-3/ 2000 _—j
9 J‘ Deternunrea continutulu de azotiti (NO;™) mg /I 0.50 i 0,12 | SR EN 26777 /2002 !
10 | Determinarca contmutulu de clorur (Cl') | mg /1 i 250 | - | SR IS0 9297/ 2001 1
11| Detenmnarea clorului rezidual (CI, liber mg /1 0105 027 | SR EN1S0 7393222018
12 Determinarea duntati totale | Grgem | 3 { z | SR ISO 6039/2008 7
13 | Determinarea indicelui de permanganat | mg /10, ‘ 30 [ 1.69 | SR EN ISO 84672001

14 | Determinarea continut de aluminiu (AP) | g /1 ‘ 200 , ” [ SR ISO 10566/2001
0 - 1 | 2 ! 3 ) 3 { B
~ INDICATORI MICROBIOLOGICI o
15 Numar colonii la 37°C | UFC/ml | Nwomoedil | | SRENISO 62222004 ‘
‘ _ | ___anormala |
16 | Numar colonii la 22 C " UFC/ml | Nicomodf | 'SRENIS0 622272004 |
| ‘ anormala |
17 | Bacterii coliforme UFC/100 ml | 0 0 ' SR EN ISO 9308-
| ) ) == |- | 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli ) T UFC/100 ml 0 : 0 "SR EN T30 9308-
| | | 1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali R | UFC/100ml | 0 0 | SRENTSO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens | UFCN00 mi | 0 0 | SRENISO 14189:2017
" CONCLUZH: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege |a sectiunea ..Monitorizare operationala.
)
i /
Intoemit, biolog:
— J‘f‘v
/
Prezentul raport de incercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate {i reprodus decar ilegal.
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SO AQUATERM AG '98 5.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP i
CERRURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 2604 Eliberat in datade 11072022,
Locul prelevirii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevarii: 08.07.2022.
Proba prelevata de: Jianu Corina
Mativul analizei: monitorizare operationala
Nr | | Valori ]
{ert. | Indicatori . UM. | admise | obtinute | Metoda de lucru
1 | 2 i 3 ‘ 4 5
{ | ! | {
INDICATORI ORGANOLEPTICI -
1 Miros ' ‘ 3 Acc. [ [ SREN1622/2007
| | consumatorilor si | Acc consumat.si |
I | mcio modif nicio |
i anonmala modif'anormala |
' ‘
| 2 Gust { ; Acc | Accconsumat.si | SR EN 1622/2007 ;
i | consumatorilor si | nicio
nicio | modif anormala |
I modit anormala ?
INDICATORI FIZICO-CHIMICI B o
_3 | Determinarca pH-ului UnitpH | >65:<935 | 78 [ SRISO 105232017
4 | Determinarea conductivitatii (la 20 )C ‘uS/em | 2500 [ 685 | SREN2788R/1997 oy
e 5 ‘ Culoare reala/aparenta | Acc.consumatori | SR ISO 788772602
lor si nicio f
‘ | modif.anormala
| 6 Determinarca wrbiditatii [ FNU__ | <5 T | SR EN 1SO 7027-172016_|
! 7 | Determinarca continut dc amoniu (‘\‘H4 J mg /1 0.50 | 0 | SRISO 7150-1 2001
8 | Determinarca continut de azotati (NO3”) mé il 30 RS [ SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO, ) | mg/l | 0,50 T | SR EN 26777 2062
10 Determinarea continutuiui de cloruri (C17) | mg /1 . 230 L1099 T SRIS0 9297/ 2001
11| Determinarea clorului rezidual (Clyliber | mg /1 0,1-0.5 05 | SR EN IS0 7393-2/ 201% !
12| Determinarea duritatii totale | Grgemn =5 SISO 603972008
3 | Determinarca indicelul de pcmunganal I mgAi0, | 3.0 1,13 SR EN ISO 84672001
14 | Determinarea continut de aluminiu (AF) | g /1 [ 200 S TSRO 103662001 |
) 1 f 2 I 3 | 4 3 i
{ ) ' INDICATORI MICROBIOLOGICT B
| 15 Numar colonii la 37 C [ UFC/ml | Niciomodf | Nicio SR I'N IS0 #222/2004
) ‘ B anormala |_mudif.anormala
16 | Numar colonii la 22 C | UFC/ml Niciomodif | Nicio | SR ENISO 622212004
i anormala maodif.anormala |
17 | Bacterii coliforme o | UFC/100ml 0 - 0 SRFN IS0 Y308
1 _ | , | 1:2015/A1-2017
18 | Fschenchia coli ' UFC/100 mi | 0 0 | SRENTSO 0308
| . _ | 1 | 1:2015/A1-2017 |
|19 ! Enterococi fecali T UFC/100 ml_| 0 ! 0 TSR ENTSO 7899-2:2002 |
T2 Clostridium perfringens T UFC/100 ml | 0 | 0 SRENISO 14189:2017 |
CONCLUZIIL: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege Ia sectiunea .M erationala”. r
. JlANU GO I
Sef laborator. chigwwl-‘.ST CiaLIST , Intocmit. biolog [ N4
Prezentul raport de Thcercare se refera exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat i eua] \\\
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S.C AQUATERN, AG 98 8.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP4
CERBUREN]
RAPORT DE INCERCARE
Nr 265 Eliberat in data de 11.07.2022.

Locul prelevarii: Proba de apa - punct retea -str. Basarabilor, Bl E2A
Data prelevarii: 08.07.2022.

Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr | [ Valori
ert. | Indicatori E U.M. T admise ; obtinute | Metoda de lucru
| i T 2 3 1 4 [ 5
| |
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 | Miros Acc Ace SR EN 162272007 |
consumatorilor | consumatorzlor s | SR EN 1622/207 |
stmeio modif. | nmicto modif. i
| ‘ |_anormala anormala
2 | Gust Acc JF Acc SREN 16222007 |
consumatorilor } consumatonlor = " SR EN 162272007
simcio modit | meio modif
B anormala i anormala |
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3| Detenminarea pll-uln Uit pH >63 <95 | 7.5 TSRS 103232012
4 | Detenminarea conductivitatii (12 20° )C uS /em 2500 { 78,3 i SR EN 27888/]1997
5 | Culoare reala/aparenta »——_ Act, SR EN 150 788772002

|
consumatonor

si nicio modit® |
( ) anormala | 9

G| Determinarea turbiditatn ! INU J <3 i 12 SR [N I1SO 7027172010
7 | Determinarea continut de amoniu (NH,;™) mg /I (.50 | 0,00 SR ISO 7130-1 /2001 T
8 | Detcrminarea continut Je azotati (NO3 )| ma /] : 30 4,07 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutuln de azotiti (NO; ) mg/l 0.50 | 011 SR EN 26777 /2(X)2
10 | Determinarea continutulu de cloruri (C17) | mg /i 250 | -] SRISO%29% 2001
11 | Determinarea clorulwi rezidual (Cly)liber mg /1 0.1-40.5 | 0,28 SR EN ISO 7393-2/2018
| 12 D-.r.\nxmmm duritaty; totale ; (ir germ 3 ] el | SRISO 60592008
13 ‘)Llcnmamm mdicehn de permanganat mg 10, 5.0 1,73 | SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de aluminiu (Al*) T-__pg /] 200 73 | SRISO 105662001
N I | 2 ! ER I
INDICATORI MICROBIOLOGICT - -
13 i Numar colonii 1a 37 C | UFC/ml Nicwo modift | SR EN IS0 6222 'lllll-l
’ | anormala | e e 1
16 } Numar colonii la 22°C . UFC/ml Niciomodil’ | ' SR EN IS0 622%/ "H(I-l
‘ anormala -
17 3 Bacterii coliforme B T UFC/100 ml ‘ 0 0 ‘ SR EN ISO 9308-
* ‘ [ 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 _ 0 | SR EN IS0 9308-
1 ; _ | 1:2015/A1-2017
19| Enterococi fecali UFC/100ml | 0 0 | SRENTISO 7899-2:2002
20| Clostridium perfringens ' UFC/100 mi 0 ‘ 0 SR EN 1SO 141892017

CONCLUZIE: Proba de apa este conforma cu Legea 438 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege 1a sectiunca ,Monitorizare operationala”.

Intocmit, biolog

Prezentul raport de incercare se re?é'ra exclusiv la proba analizata si nu poate fi reprodus decat ilegal
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