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C. AQUATERM AG 98 S..1
IABORATOR STATIE TRATARL AP
CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE -
Nr. 2659 Eliberat in data de 8.08.2022.
Locul prelevarii: Proba de apa robinet-iesire Statie de tratare Cerbureni
Dara prelevarii : 5.08.2022.
Proba prelevata de: Duta Corina
Motivul analizei: monitorizare operationala
Nr | [ = Valori ]
ert. . Indicatori | UM. ' admise | obtinute  Metoda de lucru
, 1 2 l 3 . 4 5
INDICATORI ORGANOLEPTICI [ l
I Miros ; Acc * ['SREN 1622/2007
! consumatorilor si |
nicio modif®
anormala
2 Gust . Acc. | SR EN 162272007
consumatonlor si f
nicio ‘ \
modif anormala | i
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Determinarea pH-ului Unit pH >6.5 <9.5 17 | SR ISO 10523/2012
e || Determinarea conductivitatii (la 20 )C uS /cm 2500 60,1 | SR EN 27888/1997
3| Culoare rcala/aparenta Acc | ISR 1SO 7887720012 9
[ | consumatortlor si | '
‘ | niciomodif | \
| anornmala | |
6 | Determinarca rbiditatii FNU <3 0,7 SR EN ISO 7027-122016
| 7 | Delerminarea continut de amoniu (NH, ) mg/l 050 0 SR ISO 7150-1 /2001
8 | Determinarea continut de azotati (NO3) mg /1 30 247 SR 1SO 7890-3/ 2000
|9 Determinrea continutului de azotiti (NO,") | mg/l 0.50 0,06 SR EN 26777 2002
|10 | Determinarea continutului de cloruri (CI) mg /] 250 9,35 SR IS0 9297/ 2001
11 Determinarea clorului rezidual (Cl;)liber mg/l 0.1-0.3 | 05 SR EN 150 7393-2/2018 }
12 | Determinarca duritatii totale Gr germ >3 | SR IS0 60392008 1
13 Delerminarea indicelui de permanganal mgN0, | 50 094 SR EN IS0 8467/2001
14 | Determinarea contnut de aluminiu (A1%) pg /I 200 60 SR ISO 10566/2001
0 1 | 2 3 4 s 1
- _INDICATORI MICROBIOLOGICT
15 | Numar colonii la 37 C | UFC/ml | Niciomodil. | Niclo SR EN ISO 6222/2004
3 { | anormala | modif.anormala
16 | Numar colonii la 22 C [ UFC/ml | Nicio modif Nicio | SR EN ISO 62222004
f ; anormala modif.anormala |
| 17 | Bacterii coliforme UFC/100m] | 0 [ 0 SR EN 1SO 9308-
| ul 1:2015/A1-2017
| \ 18 | Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-
| 1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 ! 0 SR EN IS0 7809-2.2002 |
20 Clostridium perfringens UFC/100 ml ) 0 | SRENTSO 14189: ’(1i

CONCI UZII: Proba de apa cste conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ultenoare pentru indicatorii
prevazuti de lege la secuunca..MomW operationala”.
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S.C. AQUATERM AG "98 S.A
[ABORATOR STATIE TRATARE AP’
CFRBUREN!
RAPORT DE INCERCARE
Nr 270 Eliberat in data de 08 08 2022,
Locul prelevirii: Proba de apa - punct retea -Piata Centrala
Data prelevarii : 5.08.2022.
Proba prelevata de: Duta Corina
Motivul analizei: monitorizare operationala
Nr | Valori
cri. lndicatori U.M. E admise obtinute Mectoda de lucru
B [ 2 i 3 i g 5
_ 1 SR 1
INDICATORI ORGANOLEPTICI
1 Muros | Acc. | Acc. | SREN 162272007 |
| consumalonlor | conswmnatorilor st | SR EN 1622/2007 =
| s1 mcio modif. nicio modif |
| | anormala | anormala ;
2 | Gust ] ' Ace T Ace | SR EN 1622/2007
| | consumatonlor | consumatorilorsi [ SR EN 1622/2007
. | st nicio modif. | micio modif’
! ) anormala | anormala
INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Deierminarea pH-ului | UnitpH >6,5 <93 7,32 [ SR ISO 103232012 |
4 | Determinarca conductivitatu (la 20°)C uSfem 2500 67,1 | SR EN 27888/1997 |
S | Culoare realafaparenta I ' T Acc. SR EN ISO 7887/2002
| consumatorilor |
e ) i si nicio modif
o ‘ anomuila | B —
| 6 | Determinarea turbiditatii : FNU <3 [ 2,4 | SR EN ISO 7027-1/2016
7 Determinarea continut de amonin (NH, ) | mg /1 i 0.30 | 0,00 | SRISO 7150-1 22001
8 | Determinarea continut de azotati (NO;™) [ mg /1 0 2,65 | SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Deterninrea continutulu de azotiti (NO,7) | mg /1 0,50 0,07 SR EN 26777 /2002
10 | Determinarea continutului de cloruri (C1) mg /1 230 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorulw rezidual (Cl, )liber mg /1 01403 0,4 SR EN ISO 7393-2/2018
"12 | Determinarea duritatu totale Gr germ 3 { - | SR ISO 60392008 |
13 | Determinarca indicelui de permanganat | ma/0;, 50 | 1,02 | SR N 1SO 846772001 '
" 14 | Determinarea continut de aluminiu (Al e 200 | 63 SR IS0 103662001
0 1 ! 2 3 | 4 1 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI i
15| Numar colonii la 37°C UFC/ml | Niciomedif | Nicio modif. | SR EN ISO 6222/2004
j | anormala anormala |
16 | Numar colonii la 22 C | UFC/mi Nicio modif Nicio modif. SR EN IS0 6222/2004 ;
| | anormala anormala
" 17 | Bacteri coliforme [ UFC/100ml | 0 ! 0 SR EN ISO 9308-
‘ ] ‘ | 1:2015/A1-2017
18 Escherichia coli | UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-
| 1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostndwm perfringens | UFC/100 mi 0 0 | SREN ISO 14189:2017
CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege la sectiunea ,Monitorizare operationala".
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S.C. AQUATERM AG '95S.4
LABORATOR STATIE TRATARE AP4
CERBUREN!
RAPORT DE INCERCARE
Nr.273 Eliberat in data de 22.08 2022

Locul prelevirii: Proba de apa - punct retea -Primarie Curtea de Arges
Data prelevani: 19.08.2022.

Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr : Valori

ort. | Indicatori U.M. aimie “obtinute Metoda de lucru ’
| - 1 2 3 4 ‘ 5
| |

INDICATORI ORGANOLEPTICT

1 | Miros [ Acc. [ Ace SR EN 162272007
| l consumatorilor | consumatorilor si [ §R EN 162272007
% | s1 nucto modif’ nicio modif’
| B i l anormala | anonmala -
2 | Gust Ac, 1 Acc SR EN 162222007
consumatorilor | consumatorilor st | SR EN 16222007
| stmcio modift | nicio modif. |
| | anormula | anormala |
B INDICATORI FIZICO-CHIMICI
3 | Detenminarea pH-ului Ut pii I >0,5:<9.5 7.5 ! SR ISO 105232012
4 | Determinarea conductivitatn (la 20°)C uS /em | 2300 | 1003 B SR EN 27888/19497
5 | Culoare realw/aparenta ! T A ] | SR EN ISO 7887/2002

e 3 consumatorilor ‘ 9

si micio modil.

|
| - anormala |
6 | Determinarea turbiditatii 1 FNU ‘ <3 | 1.2 SR EN IS0 7027-122016
7 | Determunarea continut de amoniu (NH, ") | mg /1 ‘ 0,50 ! 0,00 SR ISO 7130-1 22001
8 | Determinarea continui de azotat (NO;™) ma /1 ‘ 30 3,49 SR ISO 7890-3/ 2000
9 | Determinrea continutului de azotiti (NO, ) mg /] ‘ 0,30 0,12 SR EN 26777 12002
10" | Determinarea continutulu de cloruri (C1) ~ mg/l 250 SR ISO 9297/ 2001
11 | Determunarea clomlu rezidual (Cl; iber “me/l 0.1-0.3 0,18 SR EN 1SO 7393-2/2018
12| Determinarea duritatii tolale Gr germ 5 1 - | SRISO 605972008
13 | Determinarea indicelu de permanganat I mg/lo, 5.0 1.37 | SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarea continut de alumimiu (A1) ug 11 200 39 ISR 180 10366/2001
e 1 N T S S S 5
INDICATORI MICROBIOLOGICI B
15 | Numar colonii la 37 C " UFC/ml | Nicio modif | SR EN1S0 622272004
i i anormala
16 | Numar coloniila 22 C | UFC/ml | Niciomodif | | SR EN 150 6222/2004
! anormala | |
17 Bacterii coliforme UFC/100 ml | 0 ‘ 0 SR EN IS0 9308~ |
‘ | 1:2015/A1-2017 |
18 | Escherichia coli . UFC/100 ml | 0 ‘ 0 "SR EN ISO 9308- ;
‘ | | 1:2015/A1-2017
19 | Enterococi fecali UFC/100 ml | 0 0 | SR EN ISO 7899-2:2002
20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml_| 0 0 [ SRENISO 1418922017

CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege la sectiunea ,Monitorizare operationala”.
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S.C. AQUATERM AG '985.4
[ ABORATOR STATIE TRATARE AP
CERBURENT

RAPORT DE INCERCARE
Nr 2687 Eliberat in data de 22.08 2022,

Locul prelevarii: Proba de apa robinet-icsire Statie de tratare Cerbureni
Data prelevirii : 19.08.2022.

Proba prelevata de: Jianu Corina

Motivul analizei: monitorizare operationala

Nr ~ Valori |
crt. | Indicatori U.M. admise | obtinute | Metoda de lucru
1 2 3 | 4 i 5

i l | 1
INDICATORI ORGANOLEPTICI
|1 | Miros Acc.

|

i consumatorilor si
nicio modif

';’?R“L‘N 162272007
4

anormala
S i L R
2 | Gust Acc ; | SREN 1622/2007
| : | consumatonilor si | | ;
‘ nicio | |
I . modif.anormala | \
[ INDICATORI FIZICO-CHIMICI |
3 | Determuinarea pH-ului Unit pH »6,5:9,5 | | SR ISO 10523/2012
(‘ 4 Determinarea conductivitati (la 20 )C uS /‘cm 2500 li SR EN 27888/1997 9
i 5 | Culoare reala/aparenia ‘ Acc. ; SR 1SO 7887/2002
| consumatorilor si |
i nicio modif
| anormala |
__6 | Delcrminarea turbiditatii FNU <3 SR EN ISO 7027-1/2016
|7 | Determinarca continut de amoniu (NH,") mg /1 ‘ 0.50 ~ 'SRISO 7150-1/2001
: 8 | Determinarca continut de azotati (NO;”) mg/l T 50 SR ISO 7890-3/ 2000
| 9 | Determinrca continutului de azotiti (NO; ") mg /l | 0,50 | - SR EN 26777 72002
10 | Determinarea continutului de cloruri (C17) mg /| { 250 | SR ISO 9297/ 2001
11 | Determinarea clorului resdual (Clo)liber | mg /1 0.1-0.3 0,5 { SRENISO 7393-272018 |
12 | Deternunarea duniatii totale | __Grgerm | >5 1 | SR IS0 6039/2008
3 | Determinarca indicelui dc permanganat | mg/10, | 3.0 } | SR EN ISO 8467/2001
14 | Determinarca continut de aluminiu (Al') | ug /1 200 { I SR ISO 10566/2001
L0 | 1 ‘ 2 f 3 ; 1 ‘ 5
‘ INDICATORI MICROBIOLOGICI
15 | Numar colonii la 37 C UFC/ml Niciomodif | SR EN ISO 622272004
1 anormala | .
16 | Numar colonii la 22 C | UFC/ml NiCio modir SR EN [SO 6222/20t+4
. B anormala
17 | Bacterii coliforme UFC/100ml ] SR EN IS0 9308-
1 | 1:2015/A1-2017
18 | Escherichia coli UFC/100 ml | 0 0 I SR FN 18O 9308-
L1 ) 1:2015/A1-2017
I 19 | Enterococi fecali UFC/100 ml | 0 0 SR EN [SO 7899-2:2002 |
| 20 | Clostridium perfringens UFC/100 ml | 0 ) SR EN ISO 141892017
CONCLUZII: Proba de apa este conforma cu Legea 458 /2002 cu modificarile ulterioare pentru indicatorii
prevazuti de lege la sectiunea ,Monitorizare operationala’.
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