SC AQUATERN AG'98 S.A.
LABORATOR STATIE TRATARE AP.T CERBURENT

RAPORT DE INCERCARE

Nr.352 Eliberat in data de 15.10.2023

Produs analizat : Apa potabila

Locul prelevirii:Recolta apa -Punct retea- Liceul Viaicu Voda
Data prelevarii: 13.10.2023

Probai prelevati de: Jianu Corina

Motivul analizei : monitorizare operationala

CODRI-7.5-01

Nr. Valon admise conform Metoda de analiza
n Indicaton UM OG 772023 Valorni
min max obtinute
1 ) 2 3 4 5 ’ 6
) - ) INDICATORI FIZICO-CHIMICI o
1 Detenminarea pH-ulw Ut pH 6.3 95 7.2 SR ENISO
| ) o - 10523/2012
2 Determunarea conductivitatii (la 20"C uS/em . 2500 78.3 SR EN 27888/1997
3 Determnarea turbiditatn NTU Ace. pt. 0.7 SR EN IS0 7627-
consumat. si 12016
fara modif’
B anormale S
4 Determmarea continut de amomu (NI1,7) me/l 030 < (.03 SR ISO 71301 / 2607
3 Determinarea continut de azotati (NOy) v mg/1 ; 1 50 4.15 SR ISO 7890-3 / 2004
6 Detemminarca continutului de azotiti (NO-+) mg/l 0.5 < (.03 SR EN ISO 26777/
2002
SREN
et 26777:2002/C9 12006
7 Detemunarea contmutului de cloruri (Cl ) mg/1 ' 236 SR IS0 9297/20011
8 Determinarea cloruluwi rezidual (Cls) liber mg/] 0.10 SR EN ISO 7343-
e N 0.3 2/2018 N
G Detenninarea duntatii totale Grogerm 5 SR ISO 6039 7 2008
1) Detenminarea indicelur de permanganat mg/1 O 3 1,28 SR EN ISO 8467
| | _ 2001
11 Determinarca continut de aluminiu (Al) pg/l 200 65 SRISO 10566 /2061
INDICATORI MICROBIOLOGICI N o
! Numar colonii la 37 UFC/ml Nicio modil’ SR EN ISO 6222720604
anormala ;
2 Numar colont la 22°C UFC/ml Nicto modif’ SR ENISO 6222/2004
) anormala -
3 Bacterii colitorme UFCAG0 0 0 SR EN SO 0308-
1.2013
SR ENISO 9308-
~ 1:2015/A1-2017
4 Fscherichia coli Urcaon 0 0 \R ’]\ 1SO Y30G8-
2015
SR EN SO 9308-
1.2015/A1-2017
3 Fnterococt mtestinali FC/160 0 0 SR EN ISO 7899-
2:2002
6 Clostridiam pertringens UFC/100 ¥ 0 SR EN 18O

Sef laborates, chimist

JIANU CORINA
GHIMISASRECIALIST

141892017

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata.Proba de apa are un caracter momentan.

Valori inscrise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare.Limita de cuantificare a metodei este ¢

ca mai

mica concentratic a analitului carc poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie,

Tota intarsica ronradneorea tatala can nartiala o ranartului de incercare sau folosirea unor date partiale din



S.COAQUATERM AG'98 S.1. COD R.L-75-01
LABORATOR STATIE TRATARE AP CERBURENT
RAPORT DE INCERCARE
Nr.3528 Eliberat in data de 15 10.2023

Produs analizat : Apa potabila- robinet iesire Statia de Tratare Cerbureni
Locul prelevirii: Statia de Tratare Cerbureni

Data prelevarii: 13.10. 2023

Probi prelevati de: Jianu Corina

Motivul analizei : monitorizare operationala

Nr Valor adnuse conform Metoda de analiza
ert Indicaton UM Ordonanter 7/2023 Valori
min maN obunute
B 1 2 3 4 5 6
) INDICATORI FIZICO-CHIMICI o B
1 Determunarca pH-ulw Umt pH 6.3 9.5 SR EN ISO
_ i i | 10323/2012
2 Determinarea conductivitatii (la 20" )C ~uSem 2500 . SR EN 2788871997
3 Determinarea turbiditatnn NTU Ace. pt ‘ SR ENISO 702 7-
consumat. i 172016
fara modif.
} ! , anormale .
4 Determinarea continut de amoniu (NT1L ) mg/] (.50 SRISO 7130-1 72001
S Determinarea continut de azotati (NOy ) mg/l V o 50 SR ISO 7890-3 / 2000
6 Determinarea continutulur de azotiti (NO- ) mg/l 0. SR EN IS0 26777/
2002
SR EN
d ! 26777:2002/C91:2006
7 Determinarca continutulur de cloruni (Cl ) » mg/l A 250 i SR ISO 929772001
8 Deternunarea clorului rezidual (Cls) hiber mg/l ‘ 0.3 SR EN IS0 7393-
I ) [ N 0.3 { 272018
4 Determinarea duritati totale _ Grgemm 5 ! - SRISO 6036 7 2068
10 Determinarea mdicelur de permanganat mg/l O, 3 SR EN ISO 8467 /
, 2001
11 Determinarea continut de aluminiu ¢ Al') ‘ ug/l ' T 00 SR ISO 10866 / 2001
) INDICATORI MICROBIOLOGICI )
1 Numar celoni la 37" FC/ml Nicio modit. SR EN ISO
; | anormala 622272004
2 Numar colonn la 22"C UV C/ml Nicio modif. SR ENISO 6222/
‘ anormala 2004
3 Bactern colitorme UFC/T0G 0 SR EN [SO 9308-
12015
SR EN SO G308-
1:2013/A1-2017
1 Eschenchia coli Urc/iion F 0 0 SR EN [SO 0308-
1:2015
SR EN ISO 9308-
1:2013/A1-2017
5 Enterococt mtestinali UFC/100 3 { SR EN ISO 7896-
L 2:20602
¢ Clostridium perfrimgens UFC/100 0 SR EN 1SO
. 14189:2017
Sef laborator, chimist Intocmit biolog.
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Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata.Proba de apa are un caracter momentan.
Valori inscrise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare.Limita de cuantificare a metodei este cea mai
mica concentratic a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din
raportul de incercare.




