Directia de Sanatate Publics Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

CERTIFICAT DE ACREDITARE
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BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 5407

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

"Prelevat de AS. IG. IATAGAN STELIAN / FP 355 ,

Locul recoltarii: RETEA CURTEA DE ARGES ; PIATA IVANCEA o
Client:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelvarii probei: 27-11-2023

Data si ora receptiei: 27-11-2023 1 4:06

Data intrarii in lucru/ data finalizarii analizelor: 27-11-2023/ 29-11-2023
Data si ora validarii rezultatului: 29-1 1-2023 10:13

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei- Monitorizare audit

Parametrull metoda de analiza REZULTAT Valoa(r)ecagln;(;a;onf. um. Document de referinga —’
|
& . SR EN IS0 9308-1 2015, SR EN1SO
Bacterii coliforme OUFC/ 100 mi 0 UFC/100 il UF%/R O | s e it
.................................................................................................................................................... . N R T e
OUFC/ 100 mi 0 UFC/ 100m| UFSH/ROO 83081201508 1.0 7 ¥
................... OUFC/1OO m‘ OUFC/100ml UFC/1OO R e
ml
OUFC/ 100 ml 0 UFC/100 ml 100 m|  [SRENISO 141892017
* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Aprobat sef laborator ™
dr. Tudor Lilian

Intocmit buletin

\
e <
Q&:\ N
O (,0
Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercirilor se refera numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel..0248224015
Fax: 0248216484

BULETIN DE ANALIZA NR. 1551
Indicatori fizico - chimici

Frodus analizat. apa putabila Dala oi vra intrarii in luuru. 2711 2020 16:07
Prelevat de Ig. Med. As. latagan Stelian FP nr.355 Data si ora finalizarii analizei: 28-11-2023 14.07
Data si ora prelevarii: 27-11-2023 12:37 Data si ora validarii rezultatului: 28-11-2023 14:07
Data si ora receptiei: 27-11-2023 14:07 Starea probei la primire corespunzatoare
Locul recoltarii: Retea, Piata Ivancea Motivul analizei: monitorizare audit
Client:SC AQUATERM AG'98 SA '
:rrt Parametru d\el:;:r:?:ata Valorcl);d;;\ ;s:z;onf. um. Metoda de analiza
minima maxima
1| Clor rezidual fiber 0,20 0,10 05 mgl |eeEwsommszis |
Executanti Responsabil analiza Validat medic sef laborator v

Asistent pr. Brostescu \\ .-’ e :
Anisoara HfiN P //

Valori inscrise cu ” < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care
poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A - echivalent cu parametrul oxidabilitate din OG 7/ 2023

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publica Arges

Fax: 0248216484, e-mail

PUBLICA

Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE

acre ditat pentru
INUERUARE
I i - O

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Nr. 5406

Produs analizat: APA POTABILA / BAZIN

*Prelevat de AS. IG. IATAGAN STELIAN / FP 355

Locul recoltarii: BAZIN CERBUREN]

Client:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelvarii probei: 27-11-2023

Data si ora receptiei: 27-11-2023 14:04

Data intrarii in lucru/ data finalizarii analizelor: 27-11-2023/ 29-1 1-2023
Data si ora validarii rezultatului: 29-11-2023 10:12

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Valoare admisa conf.

P Il met iza REZULTAT u.m. inta

arametrul/ metoda de analiza 06 7/ 2023 Document de referinta
Bacterii coliforme OUFC/ 100 ml 0 UFC/100-niT UFCH00 | e orronor oy o R EN 15

ml
Escherichia coli OUFC/ 100 ml 0 UFC/ 100m! UFC/100 | gt 150 9306 12015 SR EN 150
: ul ' ‘
Enterocociintestnali | QUFC/ 100 m 0 UFC/00 ml UFC/100 | SR EN1S07895.2 2002
mi
Clostridium perfringens 0UFC/ 100 mi 0 UFC/100 mi 100 mi | SRENISO 14189.2017
" - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR
89T, , Aprobat sef laborator
Bt O, dr. Tudor Liliana
A, st 1= S
LU 'y Intocmit buletin
Bioch.pr. zal D3y Bioch.pr. Otineanu Otilia
Otil
i
- e\ X
Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator N\?’ \c(,o
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7805  /Ed 092019  /Rev0 .  Evemniarnr 1

Danina 1 Ain 1.




Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel..0248224015
Fax: 0248216484

BULETIN DE ANALIZA NR. 1550
Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila Data si ora intrarii in lucru: 27-11-2023 16:06

Prelevat de Ig. Med. As. latagan Stelian FP nr.355 Data si ora finalizarii analizei: 28-11-2023 14:05

Data si ora prelevarii: 27-11-2023 12:35 Data si ora validarii rezultatului: 28-11-2023 14.05

Data si ora receptiei: 27-11-2023 14:05 Starea probei la primire corespunzatoare

Locul recoltarii: Bazin, Cerbureni Motivul analizei: monitorizare audit

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

::t Parametru d:ta e'?;:ﬁ ot Valog;d;l\ ;s:zgonf. um. Metoda de analiza

minima maxima
1 | Clor rezidual liber 0,37 0,1 05 mg/| SREN 150739322018
Executanti Responsabil analiza Validat medic sef laborator
Asistent pr. Brostesc )

Anisoara v

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care
poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A . echivalent cu parametrul oxidabilitate din OG 7/ 2023

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - labcrator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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